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はじめに 

 

■ 大阪広域水道企業団は、それまでの水道用水供給事業に加え、市町村と

の水道事業統合により、平成 29 年４月から四條畷市、太子町、千早赤阪

村、平成 31 年４月から泉南市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町、岬

町、令和３年４月から藤井寺市、大阪狭山市、熊取町、河南町、令和６年

４月から能勢町、さらに令和７年度からは岸和田市、八尾市、富田林市、

柏原市、高石市の区域における水道事業を開始しました。この水質検査計

画は、水道用水供給事業と 19 市町村の 18 水道事業を対象とし、令和８年

度に行う水質検査の基本方針や実施方法を示すものです。 

 

■ 大阪広域水道企業団では、水道水の安全性の確保のため、「水道水源か

ら浄水場、受水市町への受け渡し地点、そして 19 市町村の給水栓までの

一貫した水質管理」を目標に掲げ、この計画に沿って水質検査を実施しま

す。 

 

■ この水質検査計画は、共通編、水道用水供給事業編、水道事業編の３部

構成としています。各事業で共通の項目を共通編に記載し、事業別に異な

る項目を各事業編に記載しています。 

 

 

1 



2 

 

 

Ⅰ 共通編 

 

１ 概要          ３ 

２ 基本方針          ４ 

３ 臨時の水質検査         ４ 

４ 水質検査の方法         ５ 

５ 水質検査計画及び水質検査結果の公表と評価    ５ 

６ 水質検査結果の精度と信頼性保証      ６ 

７ 関係者との連携         ７ 
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１．概要 

（１）水道用水供給事業及び水道事業の範囲 

大阪広域水道企業団*1では、水道水の「卸売り」をする水道用水供給事業者として府内市町村の

うち大阪市を除く 42 市町村に、年間約５億 m3の高度浄水処理水（給水している市町村で使われて

いる水道水の約７割）を送っています。また、岸和田市、八尾市、富田林市、柏原市、高石市、

藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻

町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村の 19 市町村では、18 水道事業によって各家庭に給水を行

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道用水供給事業及び水道事業の範囲 

 

大阪広域水道企業団の水道用水供給事業における水質検査計画は、水源から水道事業及び市町村

水道への受け渡し地点（以下「分岐」という。）までを対象とします。 

企業団の水道事業における水質検査計画は、分岐あるいは自己水源から各家庭へ給水するまでを

対象とします。 

*1 旧大阪府水道部が行ってきた水道用水供給事業を平成 23 年 4月 1日から大阪広域水道企業団が承継しました。 

大阪広域水道企業団水質検査計画の適用範囲 

その他の水道事業 

（19 市町村以外の府内の水道事業） 

水源 浄水場 

配水施設 各家庭 

企業団の水道事業 

（19 市町村の 18 水道事業） 

水源 浄水場 

配水施設 各家庭 水源 浄水場 送水施設 

琵琶湖 

淀川 

分

岐 

水道用水供給事業 

（水道事業に水道水を供給） 

水道事業 

（各家庭に水道水を給水） 
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（２）水質検査の基本理念 

大阪広域水道企業団は、さまざまな水質の課題に対応できるように分析機器を備え、水源の水質

の監視をはじめ、浄水場での処理過程、送配水管路、給水栓のすべてにおいて水質管理を行い、水

道水の安全性の確保に努めます。 

また、水源から分岐まで、又は水源から給水栓までの一元的かつ継続的な管理を行うことにより、

水道水の安全性をより確実なものとします。 

水質検査の信頼性確保の取組みとして、外部精度管理調査*2 への積極的な参加に加え、精度管理

を実施し、正確で精度のよい検査結果の確保に努めます。 

*2 大阪広域水道企業団外の複数検査機関と同一の検査試料を測定し、第３者機関が結果を評価し、信頼性の向

上を図るもの。この場合、国や大阪府が第３者機関となる。 

 

 

２．基本方針 

水道用水供給事業及び水道事業について、次の基本方針に基づいて水質検査計画を策定します。

また、水質検査計画による検査結果については、ウェブページで公表します。 

 

（１）水道用水供給事業 

水道水の原料となる水源の水質について、汚濁状況と浄水処理に影響を及ぼす水質項目の監視を

行います。 

また、浄水場においては、適切な浄水処理が行われ、水質基準に適合した安全で良質な水道水が

作られていることを確認するため、浄水場の処理過程毎に水質検査を行います。 

送水においては、水道水が水道法で定められた水質基準に適合し安全で良質であることの確認と、

送水管路での水質変化を把握するための水質検査を行います。また、水質を連続的に自動測定する

水質モニターを配置し、送水の水質を監視します。水質基準に適合していることの確認を行う場所

は、水道用水供給事業においては、水道法施行規則に基づき、原則、分岐としています。 

 

（２）水道事業 

水道水が水道法で定められた水質基準に適合し安全で良質であることを確認するために水質検

査を行います。水質基準に適合していることの確認を行う場所は、各配水区域において、原則とし

てその配水区域の始点からの流達時間が最長となる給水栓とします。水道法で１日１回以上の検査

が定められている色、濁り、消毒の残留効果の確認（毎日検査）を行う場所は、主要な給水栓など

系統を代表する場所とします。 

また、自己水源を持つ水道事業においては、安全で良質な水道水が作られていることを確認する

ため、浄水場原水及び浄水場出口水について水質検査を行います。 

 

 

３．臨時の水質検査 

水質事故等により、分岐や給水栓で水質基準値を超えるおそれがある場合には、水源や浄水場、

分岐及び給水栓などから採水し、臨時の水質検査を行います。この水質検査は直ちに実施し、安全

性が確認されるまで行います。 
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臨時の水質検査 

臨時の水質検査が必要な事象 検査項目 

1. 水源の水質が著しく悪化したとき 
色度、濁度、マンガン及びその化合物、アンモニ

ア態窒素、残留塩素など 

2. 水源に異常があったとき 

かび臭の発生 
2-メチルイソボルネオール、ジェオスミン、藻類な

ど 

化学物質の汚染事故 該当物質、臭気など 

魚の浮上 
シアン化物イオン及び塩化シアン、フェノール類、

毒物や有害物質など 

3. 水源付近、給水区域及

びその周辺等において

消化器系感染症が流行

しているとき 

クリプトスポリジウム症の

発生 
クリプトスポリジウム等、濁度など 

その他の消化器系感染

症発生 
大腸菌など 

4. 浄水過程に異常が起こ

ったとき 

凝集・ろ過不良 
色度、濁度、大腸菌、一般細菌、マンガン及びそ

の化合物、クリプトスポリジウム等など 

塩素注入異常 大腸菌、一般細菌、残留塩素、色度、臭気など 

5. 送水管等の工事その他

水道施設が著しく汚染さ

れたおそれがあるとき 

送水管工事等 
色度、濁度、残留塩素３項目から水質基準項目全

項目まで状況に応じて 

水道施設の汚染 
色度、濁度、大腸菌、一般細菌など汚染状況に応

じて 

6.   その他特に必要があると認められたとき 必要に応じた項目 

 

 

４．水質検査の方法 

水質基準項目については法令で定める方法に基づき、また、水質管理目標設定項目については国

が定める方法により自己検査を行います。また、残留塩素の検査についても法令で定める方法によ

り行います（参考資料２）。 

 

 

５．水質検査計画及び水質検査結果の公表と評価 

水質検査計画及び水質検査計画に基づき実施した検査結果をウェブページで公表します。さらに、

検査結果を解析して浄水処理や送配水過程での水質変化について評価を行い、安全で良質な水道水

の供給に活用します。また、検査結果の評価に基づき、翌年の水質検査計画の見直しを行います。 
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水質検査計画及び水質検査結果の公表と評価 

 

６．水質検査結果の精度と信頼性保証 

水質検査項目は多種多様ですが、測定値の信頼性を確保するために、正確で精度の高い検査体制

を構築しています。 

 

（１）水質検査の精度 

原則として、基準値及び目標値の 10 分の１、農薬類の場合は目標値の 100 分の１の定量下限値

を確保します。その際、基準値及び目標値の 10 分の 1 程度の濃度の測定において、データのバラ

ツキ（変動係数）が有機物の場合は 20％以下、その他の場合は 10％以下となるよう精度を確保しま

す。 

 

（２）信頼性保証 

１）国の通知等に基づき水質検査結果の信頼性を向上させます。 

 信頼性の高い水質検査体制を構築するため試験所品質マニュアルを作成しています。 

 水質検査方法の標準作業手順書（SOP）を整備し、これに基づき水質検査を実施します。 

 精度管理に影響する事項について不具合があれば、是正措置を行います。 

２）国及び大阪府が実施する精度管理調査（外部精度管理）に参加することにより、技術水準の把

握と精度管理状況の評価を行い、水質検査の精度向上と信頼性の確保に努めます。 

３）正確で精度の高い検査結果が得られるよう、大阪広域水道企業団内で精度管理（内部精度管理

*3）を行います。 

*3 検査機関内部において同一の検査試料を測定し、内部で結果を評価し、信頼性の向上を図るもの 

 

  

国又は大阪府

による監督 

水道利用者 

水質検査計画の策定 

検査の実施 

検査結果の評価 

助言・指導 

公 表 

公 表 

ご意見 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 
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７．関係者との連携 

 アクアネット大阪（大阪広域水道企業団と受水市町とのネットワーク）により、受水市町との

間で、送水データ、貯水量、水質モニター等の水運用や水質に関する情報交換を行います。ま

た、水質異常時等には、緊急伝文によって情報連絡を行います。 

 水道水で水質の異常があった場合は、関係機関と連携して水質検査等を行い、影響の拡大を防

ぐとともに速やかな復旧に努めます。 

 水道用水供給事業の水源である淀川水系で水質事故が発生し、水道水に影響が生じるおそれが

ある場合には、受水市町に連絡し、影響が拡大することを防ぎます。 

 淀川水系で水質事故が発生した場合には、淀川水質汚濁防止連絡協議会*4及び淀川水質協議会

*5の緊急時連絡体制により、情報の連絡を迅速に行うとともに、現地で調査を行い、安全で良

質な水道水の供給に努めます。 

 水道事業では、水源水質事故に備え、関係機関と連携し、水源水質事故時の連絡体制を構築す

るなど、事故時に速やかに対応できるよう努めます。 

 淀川水質汚濁防止連絡協議会や淀川水質協議会を通じて、水源保全のための調査研究や国や関

係機関等への要望活動を実施します。 

*4 淀川水系の水質改善等を目的に設立された協議会。淀川の河川管理者である近畿地方整備局をはじめ、

流域自治体（環境部局や下水道部局等を含む）等の計 24 機関で構成する。 

*5 淀川の水質保全・水質調査等を目的とする協議会。淀川から取水する９水道事業体（大阪広域水道企業

団、大阪市、枚方市、守口市、吹田市、尼崎市、伊丹市、西宮市、阪神水道企業団）で構成する。 

 

水質検査計画 共通編に対するご意見・ご質問は… 

 

 

大阪広域水道企業団 水質管理センター  

電話：072-840-3183  FAX：072-840-2281 

住所：〒573-0014 大阪府枚方市村野高見台 7-2 

E-mail：suishitsu@sbox.wsa-osaka.jp 
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表５ その他の検査地点 

 

 

 

 

 

 

（２）水質検査項目及び検査頻度 

１）毎日検査 

法令に基づき、色、濁り、消毒の残留効果（遊離残留塩素）の確認を行います。 

 

２）毎月検査 

各検査地点における検査項目及び検査頻度については、表６～表 10 のとおりです。 

なお、受水する水道水については、原水と位置づけて水道水質基準項目の検査を少なくとも

年１回実施することとされており、水道用水供給事業が行う近傍の水質検査結果を活用するこ

とが可能です。そのため、野間中分岐の結果を活用します。 

 

３）その他の検査 

 天王浄水場、妙見山浄水場については、『水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針』に

おいて、レベル４に該当する施設であることから、表 10 のとおり、原水での指標菌検査を行う

とともに、年１回のクリプトスポリジウム等検査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

表６ 水質基準項目及び検査頻度 給水栓（自己水系） 

番号 項目 
基準値 

（㎎/L） 

法令及び通

知に基づく 

検査頻度 

過去 3 年間の最高値
＊1

 検査頻度（回／年） 

⓫天王 ⓬妙見山 ⓫天王 ⓬妙見山 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 
年 12 回 

1 0 12 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと 検出せず 検出せず 12 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年 4 回 

<0.0003 <0.0003 4 4 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 <0.00005 <0.00005 4 4 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 <0.001 <0.001 4 4 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 <0.001 <0.001 4 4 

基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 0.001 <0.001 4 4 

基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 年 4 回 <0.002 <0.002 4 4 

基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 年 4 回 <0.004 <0.004 4 4 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 年 4 回 <0.001 <0.001 4 4 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 0.09 0.94 12 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 年 4 回 <0.08 0.16 4 4 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 

年 4 回 

<0.1 <0.1 4 4 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 <0.0002 <0.0002 4 4 

基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 <0.005 <0.005 4 4 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 <0.004 <0.004 4 

4 

 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 <0.002 <0.002 4 4 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 <0.001 <0.001 4 4 

基 19  トリクロロエチレン 0.01 以下 <0.001 <0.001 4 4 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン‐1‐スル

ホン酸)（PFOS）及びペルフルオ

ロオクタン酸（PFOA） 

0.00005 以下 ― ― 4 4 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 <0.001 <0.001 4 4 

基 22 塩素酸 0.6 以下 

年 4 回 

<0.06 0.36 4 4 

基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 <0.002 <0.002 4 4 

基 24 クロロホルム 0.06 以下 0.014 0.029 4 4 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 0.007 0.013 4 4 

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 <0.01 <0.01 4 4 

基 27 臭素酸 0.01 以下 <0.001 0.001 4 4 

基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 0.02 0.04 4 4 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 0.011 0.01 4 4 

基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 0.008 0.011 4 4 

基 31 ブロモホルム 0.09 以下 <0.009 <0.009 4 4 

基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 <0.008 <0.008 4 4 

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 
年 4 回 

<0.1 <0.1 4 4 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 <0.02 <0.02 4 4 

基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 <0.03 0.14 12 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 年 4 回 <0.1 <0.1 4 4 

基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 年 4 回 5.1 11.8 4 4 

基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 
年 12 回 

<0.005 <0.005 12 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 5.0 24.8 12 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 
年 4 回 

9.7 65.8 4 4 

基 41 蒸発残留物 500 以下 44 133 4 4 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 年 4 回 <0.02 <0.02 4 4 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 発 生 時 期 に  

月 1 回  

<0.000001 <0.000001  4＊３  4＊３ 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 <0.000001 <0.000001  4＊３  4＊３ 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 年 4 回 <0.01 <0.01 4 4 

基 46 フェノール類 0.005 以下 年 4 回 <0.0005 <0.0005 4 4 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 

年 12 回 

0.5 0.9 12 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 6.5～7.0 7.6～8.0 12 12 

基 49 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 12 12 

基 50 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 12 12 

基 51 色度 5 度以下 0.5 1.3 12 12 

基 52 濁度 2 度以下 <0.1 0.5 12 12 



167 

 

表７ 水質基準項目及び検査頻度 給水栓（混合水系） 

番号 項目 
基準値 

（㎎/L） 

法令及び通

知に基づく 

検査頻度 

過去 3 年間の最高値
＊1

 

給水栓 

検査頻度（回／年） 

給水栓 

代替地点 給水栓 代替地点 給水栓 

古江浄水場 郡家ポンプ場 ⑫新光風台 古江浄水場 郡家ポンプ場 ⑫新光風台 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 
年 12 回 

― ― 0 ― ― 12 

基 02 大腸菌 検出されないこ ― ― 検出せず ― ― 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年 4 回 

― ― <0.0003 ― ― 4 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 ― ― <0.00005 ― ― 4 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 ― ― <0.001 ― ― 4 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 ― ― <0.001 ― ― 4 

基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 ― ― <0.001 ― ― 4 

基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 年 4 回 ― ― <0.002 ― ― 4 

基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 年 4 回 ― ― <0.004 ― ― 4 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 年 4 回 ― ― <0.001 ― ― 4 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 ― ― 1.00 ― ― 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 年 4 回 ― ― 0.17 ― ― 4 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 

年 4 回 

― ― 0.1 ― ― 4 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 ― ― <0.0002 ― ― 4 

基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 ― ― <0.005 ― ― 4 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト

ランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 ― ― <0.004 ― ― 4 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 ― ― <0.002 ― ― 4 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 ― ― <0.001 ― ― 4 

基 19  トリクロロエチレン 0.01 以下 ― ― <0.001 ― ― 4 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン‐1‐ス

ルホン酸)(PFOS）及びペルフ

ルオロオクタン酸(PFOA)

0.00005 以下 

 

<0.000005 

 

― ― 4 (4) ―＊4 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 ― ― <0.001 ― ― 4 

基 22 塩素酸 0.6 以下 

年 4 回 

― ― 0.14 ― ― 4 

基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 ― ― <0.002 ― ― 4 

基 24 クロロホルム 0.06 以下 ― ― 0.021 ― ― 4 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 ― ― <0.003 ― ― 4 

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 ― ― <0.01 ― ― 4 

基 27 臭素酸 0.01 以下 ― ― 0.002 ― ― 4 

基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 ― ― 0.05 ― ― 4 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 ― ― 0.008 ― ― 4 

基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 ― ― 0.015 ― ― 4 

基 31 ブロモホルム 0.09 以下 ― ― <0.009 ― ― 4 

基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 ― ― <0.008 ― ― 4 

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 
年 4 回 

― ― <0.1 ― ― 4 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 ― ― 0.05 ― ― 4 

基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 ― ― <0.03 ― ― 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 年 4 回 ― ― <0.1 ― ― 4 

基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 年 4 回 ― ― 18.1 ― ― 4 

基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 
年 12 回 

― ― <0.005 ― ― 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 ― ― 21 ― ― 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 
年 4 回 

― ― 57.4 ― ― 4 

基 41 蒸発残留物 500 以下 ― ― 123 ― ― 4 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 年 4 回 ― ― <0.02 ― ― 4 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 発 生 時 期 に  

月 1 回  

― ― 0.000001 ― ―  4＊3 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 ― ― <0.000001 ― ―  4＊3 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 年 4 回 ― ― <0.002 ― ― 4 

基 46 フェノール類 0.005 以下 年 4 回 ― ― <0.0005 ― ― 4 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 

年 12 回 

― ― 0.9 ― ― 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 ― ― 7.5～8.0 ― ― 12 

基 49 味 異常でないこと ― ― 異常なし ― ― 12 

基 50 臭気 異常でないこと ― ― 異常なし ― ― 12 

基 51 色度 5 度以下 ― ― <0.5 ― ― 12 

基 52 濁度 2 度以下 ― ― <0.1 ― ― 12 
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表８ 水質基準項目及び検査頻度 給水栓（受水系） 

番号 項目 
基準値 

（㎎/L） 

法令及び通知に 

基づく 

検査頻度 

過去 3 年間の最高値
＊５

 

給水栓 

検査頻度（回／年） 

代替地点 給水栓 代替地点 給水栓 

野間中分岐 ➓山田 野間中分岐 ➓山田 

基 01 一般細菌 100集落以下/mL 
年 12 回 

― 0 ― 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと ― 検出せず ― 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年 4 回 

― <0.0003 ― 4 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 ― <0.00005 ― 4 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 ― <0.001 ― 4 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 ― <0.001 ― 4 

基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 ― <0.001 ― 4 

基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 年 4 回 ― <0.002 ― 4 

基 09 亜硝酸態窒 0.04 以下 年 4 回 ― <0.004 ― 4 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 年 4 回 ― <0.001 ― 4 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 ― 1.10 ― 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 年 4 回 ― 0.09 ― 4 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 

年 4 回 

― <0.1 ― 4 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 ― <0.0002 ― 4 

基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 ― <0.005 ― 4 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 ― <0.004 ― 4 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 ― <0.002 ― 4 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 ― <0.001 ― 4 

基 19  トリクロロエチレン 0.01 以下 ― <0.001 ― 4 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン‐1‐ス

ルホン酸)（PFOS）及びペルフ

ルオロオクタン酸（PFOA） 

0.00005 以下 ― ― (4) ―＊4 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 ― <0.001 ― 4 

基 22 塩素酸 0.6 以下 

年 4 回 

― 0.24 ― 4 

基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 ― <0.002 ― 4 

基 24 クロロホルム 0.06 以下 ― 0.021 ― 4 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 ― 0.003 ― 4 

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 ― <0.01 ― 4 

基 27 臭素酸 0.01 以下 ― 0.003 ― 4 

基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 ― 0.04 ― 4 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 ― 0.004 ― 4 

基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 ― 0.013 ― 4 

基 31 ブロモホルム 0.09 以下 ― <0.009 ― 4 

基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 ― <0.008 ― 4 

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 
年 4 回 

― <0.1 ― 4 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 ― <0.02 ― 4 

基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 ― 0.04 ― 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 年 4 回 ― <0.1 ― 4 

基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 年 4 回 ― 15.4 ― 4 

基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 
年 12 回 

― <0.005 ― 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 ― 17.9 ― 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 
年 4 回 

― 45.5 ― 4 

基 41 蒸発残留物 500 以下 ― 101 ― 4 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 年 4 回 ― <0.02 ― 4 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 
発 生 時 期 に 月 1 回  

― <0.000001 ―  4＊3 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 ― <0.000001 ―  4＊3 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 年 4 回 ― <0.002 ― 4 

基 46 フェノール類 0.005 以下 年 4 回 ― <0.0005 ― 4 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 

年 12 回 

― 0.8 ― 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 ― 7.6～8.2 ― 12 

基 49 味 異常でないこと ― 異常なし ― 12 

基 50 臭気 異常でないこと ― 異常なし ― 12 

基 51 色度 5 度以下 ― 0.5 ― 12 

基 52 濁度 2 度以下 ― <0.1 ― 12 
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表９ 水質基準項目及び検査頻度 浄水場 

番号 項目 
基準値＊2 

（㎎/L） 

検査頻度（回／年） 

天王浄水場 妙見山浄水場 

原水 浄水 原水 浄水 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 1 1 1 1 

基 02 大腸菌 検出されないこと 1 1 1 1 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 1 1 1 1 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 1 1 1 1 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 1 1 1 1 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 1 1 1 1 

基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 1 1 1 1 

基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 1 1 1 1 

基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 1 1 1 1 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 1 1 1 1 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 1 1 1 1 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 1 1 1 1 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 1 1 1 1 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 1 1 1 1 

基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 1 1 1 1 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 1 1 1 1 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 1 1 1 1 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 1 1 1 1 

基 19  トリクロロエチレン 0.01 以下 1 1 1 1 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン‐1‐スルホ

ン酸)（PFOS）及びペルフルオロオ

クタン酸（PFOA） 

0.00005 以下 1 1 1 1 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 1 1 1 1 

基 22 塩素酸 0.6 以下 ― 1 ― 1 

基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 ― 1 ― 1 

基 24 クロロホルム 0.06 以下 ― 1 ― 1 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 ― 1 ― 1 

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 ― 1 ― 1 

基 27 臭素酸 0.01 以下 ― 1 ― 1 

基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 ― 1 ― 1 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 ― 1 ― 1 

基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 ― 1 ― 1 

基 31 ブロモホルム 0.09 以下 ― 1 ― 1 

基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 ― 1 ― 1 

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 1 1 1 1 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 1 1 1 1 

基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 1 1 1 1 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 1 1 1 1 

基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 1 1 1 1 

基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 1 1 1 1 

基 39 塩化物イオン 200 以下 1 1 1 1 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 1 1 1 1 

基 41 蒸発残留物 500 以下 1 1 1 1 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 1 1 1 1 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 1 1 1 1 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 1 1 1 1 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 1 1 1 1 

基 46 フェノール類 0.005 以下 1 1 1 1 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 1 1 1 1 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 1 1 1 1 

基 49 味 異常でないこと ― 1 ― 1 

基 50 臭気 異常でないこと 1 1 1 1 

基 51 色度 5 度以下 1 1 1 1 

基 52 濁度 2 度以下 1 1 1 1 
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表 10 その他の検査頻度 

項目 天王浄水場 妙見山浄水場 

１ クリプトスポリジウム等(外部委託) 1（原水） 1（原水） 

２ 嫌気性芽胞菌 1（原水） 1（原水） 

３ 大腸菌 1（原水） 1（原水） 

 

＊1  令和４年４月から令和７年３月までの３年間の最高値を指します。ただし、ｐＨ値は最低値～最高値で表記

します。 

＊2  原水については法令に基づく水質基準は適用しません。 

＊3  水道法では、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、検査を行う必要がないこと

が明らかである期間は検査を行わなくてもよいとされていますが、その場合であっても年１回の検査を行い

ます。 

＊4  水道法では、送配水施設内で濃度上昇がない項目については、給水栓から浄水場出口、受水地点及び配水場

などの起点に遡って検査すること（地点代替）が可能です。そのため、当該項目については、古江浄水場、

水道用水供給事業の郡家ポンプ場又は野間中分岐の結果を活用します。なお、代替地点に記載の括弧内の検

査頻度は、水道用水供給事業で実施している検査回数を表記しています。 

＊5  令和６年４月から令和７年３月までの１年間の最高値を指します。ただし、ｐＨ値は最低値～最高値で表記

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質検査計画 豊能地域水道事業編に対するご意見・ご質問は… 

 

 大阪広域水道企業団 豊能地域水道センター 

 電話：072-738-3311 FAX：072-738-7527 

 住所：〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台 1-2-3 
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１．忠岡水道事業の概要 

忠岡水道事業では、全量を水道用水供給事業から受水し、給水しています。 

 

（１）給水状況   

表１ 給水状況（令和６年度） 

給 水 人 口 16,238 人（令和７年３月末現在） 

普 及 率 99.9 ％ 

給 水 戸 数 6,862 戸（令和７年３月末現在） 

年 間 給 水 量 2,015,550 m3 

一 日 最 大 給 水 量 5,938 m3（令和６年10月 11日） 

一 日 平 均 給 水 量 5,523 m3 

一人一日平均給水量 348 L 

 

（２）配水系統及び給水区域 

   配水系統は図１、給水区域は図２のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 配水系統図 

 

図１ 配水系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 給水区域図 

 

        追加塩素注入箇所

水道用水供給事業受水

忠岡南２丁目

北出分岐 北出第1配水場（第1配水池） 第1配水場（第2配水池） 第1配水場（配水ポンプ井）

北出第2配水場（配水池）
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２．原水及び水道水の水質状況、水質管理上の留意点 

 

（１）水道用水供給事業からの受水の状況 

水道用水供給事業では、全量を高度浄水処理水として供給しており、すべての水道水質基準項目につ

いて基準値を満足しています。 

 

（２）水道水の水質状況 

全量を水道用水供給事業から受水しており、すべての水道水質基準項目について基準値を満足してい

ます。水質は良好な状態でありますが、安心して水道水をお使いいただけるように、より安全な水質管

理に努めます。 

 

３．水質検査地点、水質検査項目及び検査頻度 

 

（１）検査地点（図１、図２、図３及び表２参照） 

水道法第20条第１項（水道法施行規則第15条）の規定により行う水質検査地点は、給水栓を原則

とし、供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定します。 

 

１）毎日検査 

町内２か所の給水栓において実施します。 

 

  ２）毎月検査 

町内２か所の給水栓において実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 水質検査地点 

 表２ 検査地点 

 検 査 地 点 毎日検査 毎月検査 

給水区域 

忠岡南２丁目 ― ■ 

No.１水質モニター ○ ― 

No.２水質モニター ○ ― 

受水地点 北出第１配水場出口 ― ■ 
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（２）水質検査項目及び検査頻度 

１）毎日検査 

法令に基づき、１日１回の頻度で、色、濁り、消毒の残留効果(遊離残留塩素)の確認を行います。 

 

２）毎月検査 

各検査地点における検査項目及び検査頻度については、表３のとおりです。 

なお、受水する水道水については、原水と位置づけて水道水質基準項目の検査を少なくとも年１回

実施することとされており、水道用水供給事業が行う近傍の水質検査結果を活用することが可能です。

そのため、泉北浄水池・流出の結果を活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

表３ 水質基準項目及び検査頻度 給水栓 

番号 項目 
基準値 

（㎎/L） 

法令及び通知に 

基づく 

検査頻度 

過去3年間の最高値
＊1

 検査頻度（回／年） 

代替地点 給水栓 代替地点 給水栓 

泉北浄水池 

流出 

北出第１配

水場出口 

忠岡南２丁

目 

泉北浄水池 

流出 

北出第１配

水場出口 
忠岡南２丁目 

基01 一般細菌 100集落以下/mL 
年12回 

－ － 0 － － 12 

基02 大腸菌 検出されないこと － － 検出せず － － 12 

基03 カドミウム及びその化合物 0.003以下 

年 4 回 

－ <0.0003 － － 1 －＊2＊3 

基04 水銀及びその化合物 0.0005以下 － <0.00005 － － 1 －＊2＊3 

基05 セレン及びその化合物 0.01以下 － <0.001 － － 1 －＊2＊3 

基06 鉛及びその化合物 0.01以下 年 4 回 － ― <0.001 － － 1＊2 

基07 ヒ素及びその化合物 0.01以下 年 4 回 － <0.001 － － 1 －＊2＊3 

基08 六価クロム化合物 0.02以下 年 4 回 － ― <0.002 － － 1＊2 

基09 亜硝酸態窒素 0.04以下 年 4 回 － － <0.004 － － 4 

基10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01以下 年 4 回 － ― <0.001 － － 4 

基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10以下 年12回 － － 1.24 － － 12 

基12 フッ素及びその化合物 0.8以下 年 4 回 － 0.09 － － 1 －＊2＊3 

基13 ホウ素及びその化合物 1.0以下 

年 4 回 

－ <0.1 － － 4 －＊3 

基14 四塩化炭素 0.002以下 － <0.0002 － － 1 －＊2＊3 

基15 1,4－ジオキサン 0.05以下 － <0.005 － － 4 －＊3 

基16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04以下 － <0.004 － － 1 －＊2＊3 

基17 ジクロロメタン 0.02以下 － <0.002 － － 1 －＊2＊3 

基18 テトラクロロエチレン 0.01以下 － <0.001 － － 1 －＊2＊3 

基19  トリクロロエチレン 0.01以下 － <0.001 － － 1 －＊2＊3 

基20 

ペルフルオロ(オクタン‐1‐スル

ホン酸)（PFOS）及びペルフルオロ

オクタン酸（PFOA） 

0.00005以下 － － － (4) － －＊3 

基21 ベンゼン 0.01以下 － <0.001 － － 1 －＊2＊3 

基22 塩素酸 0.6以下 

年 4 回 

－ － 0.10 － － 4 

基23 クロロ酢酸 0.02以下 － － <0.002 － － 4 

基24 クロロホルム 0.06以下 － － 0.015 － － 4 

基25 ジクロロ酢酸 0.03以下 － － 0.003 － － 4 

基26 ジブロモクロロメタン 0.1以下 － － <0.01 － － 4 

基27 臭素酸 0.01以下 － － 0.005 － － 4 

基28 総トリハロメタン 0.1以下 － － 0.04 － － 4 

基29 トリクロロ酢酸 0.03以下 － － 0.004 － － 4 

基30 ブロモジクロロメタン 0.03以下 － － 0.013 － － 4 

基31 ブロモホルム 0.09以下 － － <0.009 － － 4 

基32 ホルムアルデヒド 0.08以下 － － <0.008 － － 4 

基33 亜鉛及びその化合物 1.0以下 年 4 回 － － <0.1 － － 1＊2 

基34 アルミニウム及びその化合物 0.2以下 年 4 回 － － <0.02 － － 4 

基35 鉄及びその化合物 0.3以下 年12回 － － <0.03 － － 12 

基36 銅及びその化合物 1.0以下 年 4 回 － － <0.1 － － 1＊2 

基37 ナトリウム及びその化合物 200以下 年 4 回 － 15.3 － － 1 －＊2＊3 

基38 マンガン及びその化合物 0.05以下 
年12回 

－ － 0.005 － － 12 

基39 塩化物イオン 200以下 － － 21.3 － － 12 

基40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300以下 年 4 回 － 39.3 － － 1 －＊2＊3 

基41 蒸発残留物 500以下 年 4 回 － 108 － － 4 －＊3 

基42 陰イオン界面活性剤 0.2以下 年 4 回 － <0.02 － － 1 －＊2＊3 

基43 ジェオスミン 0.00001以下 
発 生 時 期 に 月 1 回  

－ － <0.000001 － － 1＊4 

基44 2-メチルイソボルネオール 0.00001以下 － － <0.000001 － － 1＊4 

基45 非イオン界面活性剤 0.02以下 年 4 回 － <0.002 － － 4 －＊3 

基46 フェノール類 0.005以下 年 4 回 － <0.0005 － － 4 －＊3 

基47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3以下 

年12回 

－ － 0.9 － － 12 

基48 ｐＨ値 5.8～8.6 － － 7.2～7.7 － － 12 

基49 味 異常でないこと － － 異常なし － － 12 

基50 臭気 異常でないこと － － 異常なし － － 12 

基51 色度 5度以下 － － <0.5 － － 12 

基52 濁度 2度以下 － － <0.1 － － 12 



176 

 

 

 

＊1 令和４年４月から令和７年３月までの３年間の最高値を指します。ただし、ｐＨ値は最低値～最高値で

表記します。 

＊2 水道法では、過去３年間の当該事項の検査結果がすべて基準値の５分の１以下の場合、検査頻度を１年

に１回以上、10分の１以下の場合、３年に１回以上とすることが可能ですが、10分の１以下の場合で

あっても継続的な水質評価の観点から年１回検査を行います。 

＊3 水道法では、送配水施設内で濃度上昇がない項目については、給水栓から浄水場出口、受水地点及び配

水場などの起点に遡って検査すること（地点代替）が可能です。そのため、当該項目については、北出

第１配水場出口又は水道用水供給事業の泉北浄水池・流出の結果を活用します。なお、代替地点に記載

の括弧内の検査頻度は、水道用水供給事業で実施している検査回数を表記しています。 

＊4 水道法では、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、検査を行う必要がない

ことが明らかである期間は検査を行わなくてもよいとされていますが、その場合であっても年１回検査

を行います。 
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表４ 給水栓以外の水質基準項目及び検査頻度 

№ 項目 

検査頻度(回/年) 

北出第１配水場出口 

1 一般細菌 12 

2 大腸菌 12 

3 カドミウム及びその化合物 1 

4 水銀及びその化合物 1 

5 セレン及びその化合物 1 

6 鉛及びその化合物 － 

7 ヒ素及びその化合物 1 

8 六価クロム化合物 － 

9 亜硝酸態窒素 4 

10 シアン化物イオン及び塩化シアン － 

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 12 

12 フッ素及びその化合物 1 

13 ホウ素及びその化合物 4 

14 四塩化炭素 1 

15 1,4－ジオキサン 4 

16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス
-1,2-ジクロロエチレン 

1 

17 ジクロロメタン 1 

18 テトラクロロエチレン 1 

19 トリクロロエチレン 1 

20 
ペルフルオロ(オクタン‐1‐スルホン酸)
（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸
（PFOA） 

－ 

21 ベンゼン 1 

22 塩素酸 － 

23 クロロ酢酸 － 

24 クロロホルム － 

25 ジクロロ酢酸 － 

26 ジブロモクロロメタン － 

27 臭素酸 － 

28 総トリハロメタン － 

29 トリクロロ酢酸 － 

30 ブロモジクロロメタン － 

31 ブロモホルム － 

32 ホルムアルデヒド － 

33 亜鉛及びその化合物 － 

34 アルミニウム及びその化合物 － 

35 鉄及びその化合物 12 

36 銅及びその化合物 － 

37 ナトリウム及びその化合物 1 

38 マンガン及びその化合物 12 

39 塩化物イオン 12 

40 カルシウム.マグネシウム等(硬度) 1 

41 蒸発残留物 4 

42 陰イオン界面活性剤 1 

43 ジェオスミン － 

44 2-メチルイソボルネオール － 

45 非イオン界面活性剤 4 

46 フェノール類 4 

47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 12 

48 ｐＨ値 12 

49 味 12 

50 臭気 12 

51 色度 12 

52 濁度 12 
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水質検査計画 忠岡水道事業編に対するご意見・ご質問は… 

 

 

 大阪広域水道企業団 忠岡水道センター 

 電話：0725-22-1122 FAX：0725-31-3788 

 住所：〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1 
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Ⅲ－13 熊取水道事業編 

 

１ 熊取水道事業の概要                  180 

２ 原水及び水道水の水質状況、水質管理上の留意点     182 

３ 水質監視・検査地点、水質検査項目及び検査頻度     182 
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１．熊取水道事業の概要 

熊取水道事業では、全量を水道用水供給事業から受水し、給水しています。 

 

（１）給水状況 

表１ 給水状況（令和６年度） 

給 水 人 口 42,570 人（令和 7 年３月末現在） 

普 及 率 100％ 

給 水 戸 数 17,923 戸（令和 7 年３月末現在） 

年 間 給 水 量 4,598,490 m3 

一 日 最 大 給 水 量 14,901 m3（令和６年 12 月 31 日） 

一 日 平 均 給 水 量 12,597 m3 

一人一日平均給水量 296 L 

 

（２）配水系統及び給水区域 

配水系統は図１、給水区域は図２のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ ・・・ 浄水受水 

Ｋ ・・・ 給 水 栓 
 

 

図１ 配水系統図 

 

紺屋受水場 

（紺屋分岐） 
給水栓１ 野田配水池 

Ｇ－１ 

Ｋ－１ 

Ｇ－２ 

Ｋ－２ 

Ｋ－３ 

Ｋ－４ 

希望が丘配水場 

（希望が丘分岐） 

給水栓２ 

つばさが丘北配水池 

つばさが丘西配水池 給水栓４ 

給水栓３ 

希望が丘配水池 
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２．原水及び水道水の水質状況、水質管理上の留意点 

（１）水道用水供給事業からの受水の状況 

水道用水供給事業では、全量を高度浄水処理水として供給しており、すべての水道水質基準項目

について基準値を満足しています。 

 

（２）水道水の水質状況 

   全量を用水供給事業から受水しており、水質は良好な状態でありますが、安心して水道水をお使

いいただけるように、より安全な水質管理に努めます。 

 

 

３．水質検査地点、水質検査項目及び検査頻度 

（１）検査地点 

   配水系ごとに、それぞれの末端地点に検査地点を設けて４地点を選定し、水質基準に適合し

ていることを確認するための水質検査を行います。（別図１・２参照） 

 

（２）水質検査項目及び検査頻度 

１）毎日試験 

1 日 1 回の頻度で、色(色度)、濁り(濁度)、消毒の残留効果(遊離残留塩素)の確認を行います。 

（検査地点） 

紺屋分岐（Ｇ－１）,希望が丘分岐（Ｇ－２）,野田水系末（Ｋ－１） 

希望が丘水系末（Ｋ－２）,つばさが丘北水系末（Ｋ－３）,つばさが丘西水系末（Ｋ－４） 

 

２）定期試験 

下記表のとおり検査を行います。 

（検査地点） 

野田水系末（Ｋ－１）,希望が丘水系末（Ｋ－２）,つばさが丘北水系末（Ｋ－３） 

つばさが丘西水系末（Ｋ－４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 給水区域図  

 

 

 

Ｋ－２ 

紺屋受水場 

Ｇ－１ 

Ｇ－２ 

希望が丘配水場（配水池） 

Ｋ－４ 

        ：野田水系 
 
        ：つばさが丘北水系 
 
        ：つばさが丘西水系 
 
        ：希望が丘水系 
 

つばさが丘西配水池 

つばさが丘北配水池 

Ｋ－３ 

Ｋ－１ 
野田配水池 
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２．原水及び水道水の水質状況、水質管理上の留意点 

 

（１）水道用水供給事業からの受水の状況 

水道用水供給事業では、全量を高度浄水処理水として供給しており、すべての水道水質基準項目

について基準値を満足しています。 

 

（２）水道水の水質状況 

   全量を水道用水供給事業から受水しており、すべての水道水質基準項目について基準値を満足し

ています。水質は良好な状態でありますが、安心して水道水をお使いいただけるように、より安全

な水質管理に努めます。 

 

３．水質検査地点、水質検査項目及び検査頻度 

 

（１）検査地点（図１、図２及び表２参照） 

   水道法第 20 条第１項（水道法施行規則第 15 条）の規定により行う水質検査地点は、給水栓を原

則とし、供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定します。 

 

１）毎日検査 

紺屋分岐（Ｇ－１）、希望が丘分岐（Ｇ－２）、野田水系末（Ｋ－１）、希望が丘水系末（Ｋ－２）、

つばさが丘北水系末（Ｋ－３）、つばさが丘西水系末（Ｋ－４）の６か所で実施します。 

 

２）毎月検査 

水道用水供給事業からの受水系統の代表地点として、つばさが丘西水系末（Ｋ－４）の給水栓 

で実施します。 

また、配水系統ごとに野田水系末（Ｋ－１）、希望が丘水系末（Ｋ－２）、つばさが丘北水系末

（Ｋ－３）の３か所でも毎月平常 12 項目※１に加えて年１回鉛及びその化合物、六価クロム化合

物、亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、銅及びその化合物、ジェオスミン、2-

メチルイソボルネオールの水質検査を行います。 

   ※１：一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、マンガン及びその

化合物、塩化物イオン、有機物（全有機炭素（TOC）の量）、ｐH 値、味、臭気、色度、濁度 

 

表２ 検査地点 

 検査地点 毎日検査 毎月検査 

給水区域 野田水系末（Ｋ－１） ○  ■※２ 

希望が丘水系末（Ｋ－２） ○  ■※２ 

つばさが丘北水系末（Ｋ－３） ○  ■※２ 

つばさが丘西水系末（Ｋ－４） ○ ■  

受水地点 紺屋分岐（Ｇ－１） ○  

希望が丘分岐（Ｇ－２） ○  

   ※２：平常 12 項目※１＋7 項目（鉛及びその化合物、六価クロム化合物、亜鉛及びその化合物、 

アルミニウム及びその化合物、銅及びその化合物、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオ

―ル）のみ 
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（２）水質検査項目及び検査頻度 

１）毎日検査 

法令に基づき、１日１回の頻度で、色(色度)、濁り(濁度)、消毒の残留効果(遊離残留塩素)の

確認を行います。 

 

２）毎月検査 

各検査地点における検査項目及び検査頻度については、表３及び表４のとおりです。 

受水する水道水については、原水と位置づけて水道水質基準項目の検査を少なくとも年１回実

施することとされており、水道用水供給事業が行う近傍の水質検査結果を活用することが可能で

す。そのため、岬分岐の結果を活用します。 
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表３ 水質基準項目及び検査頻度 給水栓 

番号 項目 
基準値 

（㎎/L） 

法令及び通知に 

基づく 

検査頻度 

過去 3 年間の最高値
＊1

 検査頻度（回／年） 

代替地点 給水栓 代替地点 給水栓 

泉北浄水

池・流出 

つばさが丘 

西水系末 

（Ｋ－４） 

泉北浄水

池・流出 

つばさが丘 

西水系末 

（Ｋ－４） 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 
年 12 回 

－ 0 ― 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと － 検出せず ― 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年 4 回 

<0.0003 ― (4) －
＊3

 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 <0.00005 ― (4) －
＊3

 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 <0.001 ― (4) －
＊3

 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 － <0.001 ― 1＊2
 

基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 <0.001 ― (4) －
＊3

 

基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 年 4 回 － <0.002 ― 1＊2
 

基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 年 4 回 <0.004 ― (4) －
＊3

 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 年 4 回 － <0.001 ― 4 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 － 1.24 ― 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 年 4 回 0.11 ― (4) －
＊3 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 

年 4 回 

<0.1 ― (4) －
＊3 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 <0.0002 ― (4) －
＊3 

基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 <0.005 ― (4) －
＊3 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 <0.004 ― (4) －

＊3 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 <0.002 ― (4) －
＊3 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 <0.001 ― (4) －
＊3 

基 19  トリクロロエチレン 0.01 以下 <0.001 ― (4) －
＊3 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン‐1‐スルホ

ン酸)（PFOS）及びペルフルオロオ

クタン酸（PFOA） 

0.00005 以下 ― ― (4) ―
＊3

 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 <0.001 ― (4) －
＊3 

基 22 塩素酸 0.6 以下 

年 4 回 

－ 0.09 ― 4 

基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 － <0.002 ― 4 

基 24 クロロホルム 0.06 以下 － 0.020 ― 4 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 － <0.003 ― 4 

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 － 0.01 ― 4 

基 27 臭素酸 0.01 以下 － 0.004 ― 4 

基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 － 0.04 ― 4 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 － 0.004 ― 4 

基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 － 0.014 ― 4 

基 31 ブロモホルム 0.09 以下 － <0.009 ― 4 

基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 － <0.008 ― 4 

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 
年 4 回 

－ <0.1 ― 1＊2
 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 － <0.02 ― 1＊2
 

基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 － <0.03 ― 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 年 4 回 － <0.1 ― 1＊2
 

基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 年 4 回 17.9 ― (4) －
＊3

 

基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 
年 12 回 

－ 0.005 ― 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 － 20.7 ― 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 
年 4 回 

44.3 ― (4) －
＊3

 

基 41 蒸発残留物 500 以下 109 ― (4) －
＊3

 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 年 4 回 <0.02 ― (4) －
＊3

 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 
発 生 時 期 に 月 1 回  

－ <0.000001 ― 1＊4
 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 － <0.000001 ― 1＊4
 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 年 4 回 <0.002 ― (4) －
＊3 

基 46 フェノール類 0.005 以下 年 4 回 <0.0005 ― (4) －
＊3 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 

年 12 回 

－ 1.1 ― 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 － 7.3～7.8 ― 12 

基 49 味 異常でないこと － 異常なし ― 12 

基 50 臭気 異常でないこと － 異常なし ― 12 

基 51 色度 5 度以下 － <0.5 ― 12 

基 52 濁度 2 度以下 － <0.1 ― 12 
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＊1 令和４年４月から令和７年３月までの３年間の最高値を指します。ただし、ｐＨ値は最低値～最

高値で表記します。 

＊2 水道法では、過去３年間の当該事項の検査結果がすべて基準値の５分の１以下の場合、検査頻度を

１年に１回以上、10 分の１以下の場合、３年に１回以上とすることが可能ですが、10 分の１以下

の場合であっても継続的な水質評価の観点から年１回検査を行います。 

＊3 水道法により送配水施設内で濃度上昇がない項目については、給水栓から浄水場出口、受水地点

及び配水場などの起点に遡って検査すること（地点代替）が可能です。そのため、当該項目につ

いては、水道用水供給事業の泉北浄水池・流出の結果を活用します。なお、代替地点に記載の括

弧内の検査頻度は水道用水供給事業で実施している検査回数を表記しています。 

＊4 水道法では、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、検査を行う必要

がないことが明らかである期間は検査を行わなくてもよいとされていますが、その場合であって

も年１回検査を行います。 
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表４ 水質基準項目及び検査頻度 その他の給水栓 

 

 

 

 

№ 項目 基準値 

検査頻度（回/年） 

野田 

水系末 

（Ｋ－１） 

希望が丘水系

末 

（Ｋ－２） 

つばさが丘 

北水系末 

（Ｋ－３） 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 12 12 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと 12 12 12 
基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 － 

 
－ － 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 － － － 
基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 － － － 
基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 1 1 1 
基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 － － － 
基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 1 1 1 
基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 － － － 
基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 － － － 
基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 12 12 12 
基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 － － － 
基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 － － － 
基 14 四塩化炭素 0.002 以下 － － － 
基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 － － － 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 － － － 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 － － － 
基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 － － － 
基 19 

 
トリクロロエチレン 0.01 以下 － － － 

基 20 
ペルフルオロ(オクタン‐1‐スルホン酸)

（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） 
0.00005 以下 － － － 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 － － － 
基 22 塩素酸 0.6 以下 － － － 
基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 － － － 
基 24 クロロホルム 0.06 以下 － － － 
基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 － － － 
基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 － － － 
基 27 臭素酸 0.01 以下 － － － 
基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 － － － 
基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 － － － 
基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 － － － 
基 31 ブロモホルム 0.09 以下 － － － 
基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 － － － 
基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 1 1 1 
基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 1 1 1 
基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 12 12 12 
基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 1 1 1 
基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 － － － 
基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 12 12 12 
基 39 塩化物イオン 200 以下 12 12 12 
基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 － － － 
基 41 蒸発残留物 500 以下 － － － 
基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 － － － 
基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 1 1 1 
基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 1 1 1 
基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 － － － 
基 46 フェノール類 0.005 以下 － － － 
基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 12 12 12 
基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 12 12 12 
基 49 味 異常でないこと 12 12 12 
基 50 臭気 異常でないこと 12 12 12 
基 51 色度 5 度以下 12 12 12 
基 52 濁度 2 度以下 12 12 12 
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水質検査計画 熊取水道事業編に対するご意見・ご質問は… 

 

 

大阪広域水道企業団 熊取水道センター 

電話：072-452-0357 FAX：072-452-7865 

住所：590-0422 大阪府泉南郡熊取町希望が丘二丁目 15 番 4 号 
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Ⅲ－14 田尻水道事業編 

 

１ 田尻水道事業の概要                  189 

２ 原水及び水道水の水質状況、水質管理上の留意点     191 

３ 水質検査地点、水質検査項目及び検査頻度        191 
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１. 田尻水道事業の概要 

田尻水道事業では、全量を水道用水供給事業から受水し、給水しています。 

 

（１）給水状況 

表１ 給水状況（令和６年度） 

給 水 人 口 8,431 人（令和７年３月末現在） 

普 及 率 100％ 

給 水 戸 数 3,862 戸（令和７年３月末現在） 

年 間 給 水 量 1,084,000 m3 

一 日 最 大 給 水 量 3,262 m3（令和６年５月 21 日） 

一 日 平 均 給 水 量 2,970 m3 

一 人 一 日 給 水 量 352 L 

 

（２）配水系統及び給水区域 

配水系統図は図１、給水区域は図２のとおりです。 

 

 

図１ 配水系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道用水供給事業受水

樽井分岐 中央配水池 田尻町全域

泉南水道事業と共同管理施設 
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図２ 給水区域図

：毎日及び毎月検査地点 
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２. 原水及び水道水の水質状況、水質管理上の留意点 

 

（１）水道用水供給事業からの受水の状況 

水道用水供給事業では、全量を高度浄水処理水として供給しており、すべての水道水質基準項

目について基準値を満足しています。 

 

（２）水道水の水質状況 

全量を水道用水供給事業から受水しており、すべての水道水質基準項目について基準値を満足し

ています。水質は良好な状態でありますが、安心して水道水をお使いいただけるように、より安全

な水質管理に努めます。 

 

３. 水質検査地点、水質検査項目及び検査頻度 

 

（１）検査地点（図１、図２及び表２参照） 

水道法第 20 条第１項（水道法施行規則第 15 条）の規定により行う水質検査地点は、給水栓を

原則とし、供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定しま

す。 

 

１）毎日検査 

町内１か所の給水栓において実施します。 

 

２）毎月検査 

町内１か所の給水栓において実施します。 

 

 表２ 検査地点 

 検 査 地 点 毎日及び毎月検査 

給水区域 田尻町内給水栓  

 

（２）水質検査項目及び検査頻度 

１）毎日検査 

法令に基づき、１日１回の頻度で、色、濁り、消毒の残留効果(遊離残留塩素)の確認を行いま

す。 

 

２）毎月検査 

各検査地点における検査項目及び検査頻度については、表３のとおりです。 

受水する水道水については、原水と位置づけて水道水質基準項目の検査を少なくとも年１回 

実施することとされており、水道用水供給事業が行う近傍の水質検査結果を活用することが可能

です。そのため、岬分岐の結果を活用します。 
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表３ 水質基準項目及び検査頻度 給水栓 

番号 項目 
基準値 

（㎎/L） 

法令及び通知に 

基づく 

検査頻度 

過去 3 年間の最高値
＊1

 検査頻度（回／年） 

代替地点 給水栓 代替地点 給水栓 

泉北浄水池・

流出 
田尻町内 

泉北浄水池・

流出 
田尻町内 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 
年 12 回 

― 0 ― 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと ― 検出せず ― 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年 4 回 

<0.0003 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 <0.00005 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 <0.001 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 ― <0.001 ― 1＊2
 

基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 <0.001 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 年 4 回 ― <0.002 ― 1＊2
 

基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 年 4 回 <0.004 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 年 4 回 ― <0.001 ― 4 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 ― 1.26 ― 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 年 4 回 0.11 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 

年 4 回 

<0.1 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 <0.0002 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 <0.005 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 <0.004 ― (4) ―

＊2＊3
 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 <0.002 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 <0.001 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 19  トリクロロエチレン 0.01 以下 <0.001 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン‐1‐スルホン

酸)（PFOS）及びペルフルオロオクタン

酸（PFOA） 

0.00005 以下 ― ― (4) ―
＊3

 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 <0.001 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 22 塩素酸 0.6 以下 

年 4 回 

― 0.12 ― 4 

基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 ― <0.002 ― 4 

基 24 クロロホルム 0.06 以下 ― 0.016 ― 4 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 ― 0.005 ― 4 

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 ― <0.01 ― 4 

基 27 臭素酸 0.01 以下 ― 0.005 ― 4 

基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 ― 0.04 ― 4 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 ― 0.004 ― 4 

基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 ― 0.013 ― 4 

基 31 ブロモホルム 0.09 以下 ― <0.009 ― 4 

基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 ― <0.008 ― 4 

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 年 4 回 ― <0.1 ― 1＊2
 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 年 4 回 ― <0.02 ― 1＊2
 

基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 ― <0.03 ― 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 年 4 回 ― <0.1 ― 1＊2
 

基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 年 4 回 17.9 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 
年 12 回 

― <0.005 ― 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 ― 21.8 ― 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 
年 4 回 

44.3 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 41 蒸発残留物 500 以下 109 ― (4) ―
＊3

 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 年 4 回 <0.02 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 
発 生 時 期 に 月 1 回  

― <0.000001 ― 1＊4
 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 ― <0.000001 ― 1＊4
 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 年 4 回 <0.002 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 46 フェノール類 0.005 以下 年 4 回 <0.0005 ― (4) ―
＊2＊3

 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 

年 12 回 

― 0.9 ― 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 ― 7.3～7.9 ― 12 

基 49 味 異常でないこと ― 異常なし ― 12 

基 50 臭気 異常でないこと ― 異常なし ― 12 

基 51 色度 5 度以下 ― <0.5 ― 12 

基 52 濁度 2 度以下 ― <0.1 ― 12 

 



193 

 

＊１ 令和年４年４月から令和７年３月までの３年間の最高値を指します。ただし、ｐＨ値は最低値～

最高値で表記します。 

＊２ 水道法では、過去３年間の当該事項の検査結果がすべて基準値の５分の１以下の場合、検査頻度

を１年に１回以上、10 分の１以下の場合、３年に１回以上とすることが可能ですが、10 分の１以

下の場合であっても継続的な水質評価の観点から年１回検査を行います。 

＊３ 水道法により送配水施設内で濃度上昇がない項目については、給水栓から浄水場出口、受水地点

及び配水場などの起点に遡って検査すること（地点代替）が可能です。そのため、当該項目につ

いては、水道用水供給事業の泉北浄水池・流出の結果を活用します。なお、代替地点に記載の括

弧内の検査頻度は水道用水供給事業で実施している検査回数を表記しています。 

＊４ 水道法では、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、検査を行う必要

がないことが明らかである期間は検査を行わなくてもよいとされていますが、その場合であって

も年１回検査を行います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質検査計画 田尻水道事業編に対するご意見・ご質問は… 

 

 

大阪広域水道企業団 泉南地域水道センター 

電話：072-482-6551 FAX：072-482-1469 

住所：〒590-0521 大阪府泉南市樽井 737 



194 

 

 
Ⅲ－15 岬水道事業編 

 

 

１ 岬水道事業の概要                   195 

２ 原水及び水道水の水質状況、水質管理上の留意点     197 

３ 水質検査地点、水質検査項目及び検査頻度        197 

 

  



195 

 

１．岬水道事業の概要 

岬水道事業では、２つの水源を活用し水道水を供給しています。 

１つ目は、大川水系（逢帰ダム）より取水した原水を孝子浄水場で浄水処理し、供給している

自己水です。しかしながら、自己水のみでは必要な水量が確保できないため、２つ目として水道

用水供給事業から受水し、供給することにより不足分を補っています。なお、それぞれの水源の

供給割合は、自己水が約 18％で、受水が約 82％となっています。 

 

（１）給水状況 

表１ 給水状況(令和６年度) 

給 水 人 口 14,181 人（令和７年３月末現在） 

普 及 率 100% 

給 水 戸 数 7,351 戸（令和７年３月末現在） 

年 間 給 水 量 2,615,2471 m3 

一 日 最 大 給 水 量 11,943m3（令和６年 10 月 27 日） 

一 日 平 均 給 水 量 7,164 m3 

一 人 一 日 給 水 量 505Ｌ 

 

（２）浄水場の名称と浄水方法 

表２ 孝子浄水場の浄水方法 

水源の名称 大川水系（逢帰ダム） 

浄水処理方法 凝集沈澱＋急速ろ過 

処理能力 4,200 m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           

 

図１ 孝子浄水場 浄水処理簡易フロー図 

大川水系 

（逢帰ダム） 

分配槽 1 号 凝集沈殿池 

2 号 凝集沈殿池 

(ソーダ灰) 

中塩素 

V=18 ㎥ V=264 ㎥ 

凝集剤 

V=60 ㎥ 3000 ㎥ 

深日配水池 

後塩素 

急速ろ過池 

急速ろ過池 

2 池 A=21 ㎡ 

ろ過速度 100m/日 

浄水池 

汚泥処理

天日乾燥 
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（３）送配水系統図及び給水区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 給水区域図 

 
  追加塩素注入箇所

孝子浄水場

東配水池

東畑配水池

東配水池系 多奈川朝日

東畑配水池系 東畑

深日配水池系 小島深日配水池

孝子浄水場系 下孝子

寺山配水池

池谷配水池

寺山配水池系 岬中学校

池谷配水池系 ⻄畑

日証配水池 日証配水池系 ⻘葉台

岬系 ⻑松岬配水池

岬分岐 岬受水場（2） 高区系 淡輪漁港
岬受水場（1）

高区配水池

高区系 13区

水道用水供給事業受水 給水栓名

望海坂配水池 望海坂系 望海坂

逢帰ダム

図２ 送配水系統図 
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２．原水及び水道水の水質状況、水質管理上の留意点 

（１）水道用水供給事業からの受水の状況 

水道用水供給事業では、全量を高度浄水処理水として供給しており、すべての水道水質基準項

目について基準値を満足しています。 

水質管理上、消毒副生成物*１の上昇、残留塩素*２の低下について注意が必要です。 

*1：消毒用の塩素と有機物が反応して生成される副生成物。 

*2：水道水の衛生上、必要な措置として塩素消毒を行うことが法により義務づけられています。 

残留塩素とは、水道水中に消毒効果のある状態で残っている塩素のことです。 

 

（２）原水の水質状況 

逢帰ダムは山間部に位置しており、ほとんどが雨水による貯水のため、有害物質等の検出はな

いものの渇水時の水位低下等により藻類に由来するかび臭物質（ジェオスミン、２－メチルイソ

ボルネオール）の増加が懸念される状況ですが、検出状況に応じ監視を強化するなど適正に対応

しています。 

その他、水質管理上の問題点としては、地下水由来の無機物（鉄・マンガン）やクリプトスポ

リジウム等の耐塩素性病原生物の存在が挙げられ、濁度や残留塩素*の変化について注意が必要

となることから、孝子浄水場において適正に管理しています。 

また、安全な水源管理のために、水源周辺の巡視や関係機関からの情報収集に努めています。 

* 残留塩素とは、水道水中に消毒効果のある状態で残留する塩素のことです。 

 

（３）水道水の水質状況 

   これまでの水質検査結果から安全な水道水です。なお、孝子浄水場の浄水は浄水場からの到達

時間が長くなるにつれて消毒副生成物であるハロ酢酸類の濃度が比較的高くなる傾向にありま

す。そのため、本検査計画では、孝子浄水場からの到達時間が最も長い西畑給水栓において、ハ

ロ酢酸類の検査頻度を増やして監視強化を行います（表 10）。また、原水の水質状況に示した水

質管理上の問題点にも留意しながら、引き続き適正に対応していきます。 

 

３．水質検査地点、水質検査項目及び検査頻度 

（１） 水質検査地点（図３及び表３～５参照、表３～５の括弧内の番号は図３の番号） 

水道法第 20 条第１項（水道法施行規則第 15 条）の規定により行う水質検査地点は、給水栓 

を原則とし、供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定し

ます。 

 

１）毎日検査 

町内 11 か所の給水栓において実施します。 

２）毎月検査 

孝子浄水場の原水と浄水、岬分岐の受水、自己水系統で１か所、受水系統で１か所及び混合

系統で２か所の合計７か所において実施します。 

 表３ 自己水系統の検査地点 

 検 査 地 点 毎日検査 毎月検査 

孝子浄水場系 下孝子  （⑧） ○ ■ 
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表４ 受水系統の検査地点 

 検 査 地 点 毎日検査 毎月検査 

高区配水池系 
淡輪漁港 （⑥） ○  

13 区   （⑫） ○ ■ 

望海坂配水池系 望海坂  （⑦） ○  

岬配水池系系 長松   （⑤） ○  

日証配水池系 青葉台  （④） ○  

 

 表５ 混合系統の検査地点 

 検 査 地 点 毎日検査 毎月検査 

深日配水池系 小島   （⑩） ○ ■ 

寺山配水池系 岬中学校 （③） ○  

東配水池系 多奈川朝日（①） ○  

東畑配水池系 東畑   （②） ○  

池谷配水池系 西畑   （⑪） ○ ■ 

 

表６ その他の検査地点 

 検 査 地 点 毎日検査 毎月検査 

自己水 
孝子浄水場原水（⑨）  ■ 

孝子浄水場出口（⑨）  ■ 

受水 岬受水場   （⑬）  ■ 

 

（２）水質検査項目及び検査頻度 

１）毎日検査 

法令に基づき、色度、濁度、消毒の残留効果（遊離残留塩素）の確認を行います。 

 

２）毎月検査 

各検査地点における検査項目及び検査頻度については、表７～表 11 のとおりです。 

受水する水道水については、原水と位置づけて水道水質基準項目の検査を少なくとも年１回

実施することとされており、水道用水供給事業が行う近傍の水質検査結果を活用することが

可能です。そのため、水道用水供給事業で行っている岬分岐の結果を活用します。 

 

３）水質管理目標設定項目の検査 

表 12 のとおり検査を行います。 

 

４）その他の項目の検査 

表 13 のとおり検査を行います。 

 

５）24 時間連続自動測定器による自動測定等 

表 14 のとおり自動測定等を行います。 
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表７ 水質基準項目及び検査頻度 給水栓（自己水系） 

番号 項目 
基準値 

（㎎/L） 

法令及び通知に 

基づく 

検査頻度 

過去 3 年間の最高値
＊1

 検査頻度（回／年） 

代替地点 給水栓 代替地点 給水栓 

孝子浄水場 

出口 
下孝子＊2＊７ 

孝子浄水場 

出口 
下孝子＊７ 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 
年 12 回 

－ 0 － 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと － 検出せず － 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年 4 回 

<0.0003 <0.0003 1 －＊3＊4 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 <0.00005 <0.00005 1 －＊3＊4 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 <0.001 <0.001 1 －＊3＊4 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 － <0.001 － 1＊3 
基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 <0.001 <0.001 1 －＊3＊4 

基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 年 4 回 － <0.002 － 1＊3 
基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 年 4 回 <0.004 <0.004 1 －＊3＊4 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 年 4 回 － <0.001 － 4 
基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 － 1.23 － 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 年 4 回 <0.08 <0.08 1 －＊3＊4 
基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 

年 4 回 

<0.1 <0.1 1 －＊3＊4 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 <0.0002 <0.0002 1 －＊3＊4 
基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 <0.005 <0.005 1 －＊3＊4 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 <0.004 <0.004 1 －＊3＊4 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 <0.002 <0.002 1 －＊3＊4 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 <0.001 <0.001 1 －＊3＊4 
基 19  トリクロロエチレン 0.01 以下 <0.001 <0.001 1 －＊3＊4 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン‐1‐スルホ

ン酸)（PFOS）及びペルフルオロオ

クタン酸（PFOA） 

0.00005 以下 0.000009 － 4   －＊4 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 <0.001 <0.001 1 －＊3＊4 
基 22 塩素酸 0.6 以下 

年 4 回 

－ 0.22 － 4 

基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 － <0.002 － 4 
基 24 クロロホルム 0.06 以下 － 0.026 － 4 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 － 0.008 － 4 
基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 － <0.01 － 4 

基 27 臭素酸 0.01 以下 － 0.001 － 4 
基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 － 0.04 － 4 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 － 0.009 － 4 
基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 － 0.011 － 4 

基 31 ブロモホルム 0.09 以下 － <0.009 － 4 
基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 － <0.008 － 4 

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 
年 4 回 

－ <0.1 － 1＊3 
基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 － 0.03 － 4 

基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 － <0.03 － 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 年 4 回 － <0.1 － 1＊3 

基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 年 4 回 16.1 19.2 1 －＊3＊4 
基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 

年 12 回 
－ 0.006 － 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 － 16.4 － 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 
年 4 回 

25.5 40.5 1 －＊3＊4 

基 41 蒸発残留物 500 以下 95 100 4 －＊4 
基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 年 4 回 <0.02 <0.02 1 －＊3＊4 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 
発 生 時 期 に 月 1 回  

－ 0.000063 － 12 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 － 0.000002 － 12 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 年 4 回 <0.002 <0.002 1 －＊3＊4 
基 46 フェノール類 0.005 以下 年 4 回 <0.0005 <0.0005 1 －＊3＊4 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 

年 12 回 

－ 2.0 － 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 － 7.5～8.0 － 12 

基 49 味 異常でないこと － 異常なし － 12 

基 50 臭気 異常でないこと － 弱カビ臭 － 12 

基 51 色度 5 度以下 － 1.0 － 12 

基 52 濁度 2 度以下 － <0.1 － 12 
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表８ 水質基準項目及び検査頻度 給水栓（受水系） 

番号 項目 
基準値 

（㎎/L） 

法令及び通知に 

基づく 

検査頻度 

過去 3 年間の最高値
＊1

 検査頻度（回／年） 

代替地点 給水栓 代替地点 給水栓 

岬分岐 13 区 岬分岐 岬受水場 13 区 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 
年 12 回 

－ 0 － － 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと － 検出せず － － 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年 4 回 

－ <0.0003 － 1 －＊3＊4 
基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 － <0.00005 － 1 －＊3＊4 
基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 － <0.001 － 1 －＊3＊4 
基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 － <0.001 － － 1＊3 
基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 － <0.001 － 1 －＊3＊4 
基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 年 4 回 － <0.002 － － 1＊3 
基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 年 4 回 － <0.004 － 1 －＊3＊4 
基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 年 4 回 － <0.001 － － 4 
基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 － 1.17 － － 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 年 4 回 － 0.10 － 1 －＊3＊4 
基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 

年 4 回 

－ <0.1 － 1 －＊3＊4 
基 14 四塩化炭素 0.002 以下 － <0.0002 － 1 －＊3＊4 
基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 － <0.005 － 1 －＊3＊4 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 － <0.004 － 1 －＊3＊4 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 － <0.002 － 1 －＊3＊4 
基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 － <0.001 － 1 －＊3＊4 
基 19  トリクロロエチレン 0.01 以下 － <0.001 － 1 －＊3＊4 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン‐1‐ス

ルホン酸)（PFOS）及びペルフル

オロオクタン酸（PFOA） 

0.00005 以下 0.000013 － (4) － －＊4 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 － <0.001 － 1 －＊3＊4 
基 22 塩素酸 0.6 以下 

年 4 回 

－ 0.10 － － 4 
基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 － <0.002 － － 4 
基 24 クロロホルム 0.06 以下 － 0.018 － － 4 
基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 － <0.003 － － 4 
基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 － 0.01 － － 4 
基 27 臭素酸 0.01 以下 － 0.004 － － 4 
基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 － 0.05 － － 4 
基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 － 0.004 － － 4 
基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 － 0.017 － － 4 
基 31 ブロモホルム 0.09 以下 － <0.009 － － 4 
基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 － <0.008 － － 4 
基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 

年 4 回 
－ <0.1 － － 1＊3 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 － <0.02 － － 4 
基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 － <0.03 － － 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 年 4 回 － <0.1 － － 1＊3 
基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 年 4 回 － 16.6 － 1 －＊3＊4 
基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 

年 12 回 
－ <0.005 － － 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 － 20.4 － － 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 
年 4 回 

－ 49.1 － 1 －＊3＊4 

基 41 蒸発残留物 500 以下 － 110 － 4 －＊4 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 年 4 回 － <0.02 － 1 －＊3＊4 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 
発 生 時 期 に 月 1 回  

－ <0.000001 － －  4＊5 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 － <0.000001 － －  4＊5 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 年 4 回 － <0.002 － 1 －＊3＊4 

基 46 フェノール類 0.005 以下 年 4 回 － <0.0005 － 1 －＊3＊4 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 

年 12 回 

－ 1.2 － － 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 － 7.6～8.0 － － 12 

基 49 味 異常でないこと － 異常なし － － 12 

基 50 臭気 異常でないこと － 異常なし － － 12 

基 51 色度 5 度以下 － <0.5 － － 12 

基 52 濁度 2 度以下 － <0.1 － － 12 
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表９ 水質基準項目及び検査頻度 給水栓（混合水系小島） 

番号 項目 
基準値 

（㎎/L） 

法令及び

通知に 

基づく 

検査頻度 

過去 3 年間の最高値
＊1

 検査頻度（回／年） 

代替地点 給水栓 代替地点 給水栓 

孝子浄水場 

出口 
岬分岐 小島 

孝子浄水場 

出口 
岬分岐 岬受水場 小島 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 
年 12 回 

－ － 1 － － － 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと － － 検出せず － － － 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年 4 回 

<0.0003 － <0.0003 1 － 1 －＊3＊4 
基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 <0.00005 － <0.00005 1 － 1 －＊3＊4 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 <0.001 － <0.001 1 － 1 －＊3＊4 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 － － <0.001 － － － 1＊3 
基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 <0.001 － <0.001 1 － 1 －＊3＊4 
基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 年 4 回 － － <0.002 － － － 1＊3 
基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 年 4 回 <0.004 － <0.004 1 － 1 －＊3＊4 
基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 年 4 回 － － <0.001 － － － 4 
基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 － － 1.02 － － － 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 年 4 回 <0.08 － 0.08 1 － 1 －＊3＊4 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 

年 4 回 

<0.1 － <0.1 1 － 1 －＊3＊4 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 <0.0002 － <0.0002 1 － 1 －＊3＊4 

基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 <0.005 － <0.005 1 － 1 －＊3＊4 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 <0.004 － <0.004 1 － 1 －＊3＊4 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 <0.002 － <0.002 1 － 1 －＊3＊4 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 <0.001 － <0.001 1 － 1 －＊3＊4 

基 19  トリクロロエチレン 0.01 以下 <0.001 － <0.001 1 － 1 －＊3＊4 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン‐1‐スル

ホン酸)（PFOS）及びペルフルオロ

オクタン酸（PFOA） 

0.00005 以下 0.000009 0.000013 － 4 (4) － －＊4 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 <0.001 － <0.001 1 － 1 －＊3＊4 

基 22 塩素酸 0.6 以下 

年 4 回 

－ － 0.20 － － － 4 
基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 － － <0.002 － － － 4 
基 24 クロロホルム 0.06 以下 － － 0.025 － － － 4 
基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 － － 0.006 － － － 4 
基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 － － <0.01 － － － 4 
基 27 臭素酸 0.01 以下 － － 0.003 － － － 4 
基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 － － 0.05 － － － 4 
基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 － － 0.011 － － － 4 
基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 － － 0.013 － － － 4 
基 31 ブロモホルム 0.09 以下 － － <0.009 － － － 4 
基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 － － <0.008 － － － 4 
基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 

年 4 回 
－ － <0.1 － － － 1＊3 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 － － 0.02 － － － 4 
基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 － － <0.03 － － － 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 年 4 回 － － <0.1 － － － 1＊3 
基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 年 4 回 16.1 － 16.6 1 － 1 －＊3＊4 
基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 

年 12 回 
－ － <0.005 － － － 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 － － 18.3 － － － 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬 300 以下 
年 4 回 

25.5 － 42.8 1 － 1 －＊3＊4 

基 41 蒸発残留物 500 以下 95 － 104 4 － 4 －＊4 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 年 4 回 <0.02 － <0.02 1 － 1 －＊3＊4 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 発 生 時 期 に

月 1 回  

－ － 0.000039 － － － 12 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 － － 0.000002 － － － 12 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 年 4 回 <0.002 － <0.002 1 － 1 －＊3＊4 
基 46 フェノール類 0.005 以下 年 4 回 <0.0005 － <0.0005 1 － 1 －＊3＊4 
基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 

年 12 回 

－ － 1.7 － － － 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 － － 7.5～8.0 － － － 12 

基 49 味 異常でないこと － － 異常なし － － － 12 

基 50 臭気 異常でないこと － － 異常なし － － － 12 

基 51 色度 5 度以下 － － 0.7 － － － 12 

基 52 濁度 2 度以下 － － <0.1 － － － 12 
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表 10 水質基準項目及び検査頻度 給水栓（混合水系西畑） 

番号 項目 
基準値 

（㎎/L） 

法令及び

通知に 

基づく 

検査頻度 

過去 3 年間の最高値
＊1

 検査頻度（回／年） 

代替地点 給水栓 代替地点 給水栓 

孝子浄水場 

出口 
岬分岐 西畑 

孝子浄水場 

出口 
岬分岐 岬受水場 西畑 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 
年 12 回 

－ － 0 12 － － 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと － － 検出せず 12 － － 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年 4 回 

<0.0003 － <0.0003 1 － 1 －＊3＊4 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 <0.00005 － <0.00005 1 － 1 －＊3＊4 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 <0.001 － <0.001 1 － 1 －＊3＊4 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 － － <0.001 － － － 1＊3 
基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 年 4 回 <0.001 － <0.001 1 － 1 －＊3＊4 
基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 年 4 回 － － <0.002 － － － 1＊3 
基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 年 4 回 <0.004 － <0.004 1 － 1 －＊3＊4 
基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 年 4 回 － － <0.001 － － － 4 
基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 － － 0.99 － － － 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 年 4 回 <0.08 － 0.08 1 － 1 －＊3＊4 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 

年 4 回 

<0.1 － <0.1 1 － 1 －＊3＊4 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 <0.0002 － <0.0002 1 － 1 －＊3＊4 

基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 <0.005 － <0.005 1 － 1 －＊3＊4 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 <0.004 － <0.004 1 － 1 －＊3＊4 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 <0.002 － <0.002 1 － 1 －＊3＊4 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 <0.001 － <0.001 1 － 1 －＊3＊4 

基 19  トリクロロエチレン 0.01 以下 <0.001 － <0.001 1 － 1 －＊3＊4 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン‐1‐スル

ホン酸)（PFOS）及びペルフルオロ

オクタン酸（PFOA） 

0.00005 以下 0.000009 0.000013 － 4 (4) － －＊4 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 <0.001 － <0.001 1 － 1 －＊3＊4 

基 22 塩素酸 0.6 以下 

年 4 回 

－ － 0.33 － － － 4 
基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 － － <0.002 － － － 6*6 

基 24 クロロホルム 0.06 以下 － － 0.029 － － － 4 
基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 － － 0.004 － － － 6*6 

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 － － <0.01 － － － 4 
基 27 臭素酸 0.01 以下 － － 0.003 － － － 4 
基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 － － 0.04 － － － 4 
基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 － － 0.017 － － － 6*6 

基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 － － 0.011 － － － 4 
基 31 ブロモホルム 0.09 以下 － － <0.009 － － － 4 
基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 － － <0.008 － － － 4 
基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 

年 4 回 
－ － <0.1 － － － 1＊3 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 － － 0.02 － － － 4 
基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 － － <0.03 － － － 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 年 4 回 － － <0.1 － － － 1＊3 
基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 年 4 回 16.6 － 17.3 1 － 1 －＊3＊4 
基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 

年 12 回 
－ － <0.005 － － － 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 － － 18.5 － － － 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬 300 以下 
年 4 回 

25.5 － 42.7 1 － 1 －＊3＊ 
基 41 蒸発残留物 500 以下 95 － 105 4 － 4 －＊4 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 年 4 回 <0.02 － <0.02 1 － 1 －＊3＊4 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 発 生 時 期 に

月 1 回  

－ － 0.000034 － － － 12 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 － － 0.000001 － － － 12 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 年 4 回 <0.002 － <0.002 1 － 1 －＊3＊4 

基 46 フェノール類 0.005 以下 年 4 回 <0.0005 － <0.0005 1 － 1 －＊3＊4 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 

年 12 回 

－ － 1.7 － － － 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 － － 7.7～8.1 － － － 12 

基 49 味 異常でないこと － － 異常なし － － － 12 

基 50 臭気 異常でないこと － － 異常なし － － － 12 

基 51 色度 5 度以下 － － 0.5 － － － 12 

基 52 濁度 2 度以下 － － <0.1 － － － 12 
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＊1 令和３年４月から令和６年３月までの３年間の最高値を指します。ただし、ｐＨ値は最低値～最高値で

表記します。 

＊2 令和５年４月及び５月は孝子ダムの渇水の影響により自己水系の配水範囲を縮小したため、採水地点を

南海橋から上孝子に変更しました。 

＊3 水道法では、過去３年間の当該事項の検査結果がすべて基準値の５分の１以下の場合、検査頻度を１年

に１回以上、10 分の１以下の場合、３年に１回以上とすることが可能ですが、10 分の１以下の場合で

あっても継続的な水質評価の観点から年１回検査を行います。 

＊4 水道法では、送配水施設内で濃度上昇がない項目については、給水栓から浄水場出口、受水地点及び配

水場に遡って検査すること（地点代替）が可能です。そのため、当該項目については、孝子浄水場出

口、岬受水場又は水道用水供給事業の岬分岐の結果を活用します。なお、代替地点に記載の括弧内の検

査頻度は、水道用水供給事業で実施している検査回数を表記しています。 

＊5 水道法では、水源（水道用水供給事業受水）における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとし

て、検査を行う必要がないことが明らかである期間は検査を行わなくてもよいとされていますが、その

場合であっても年１回の検査を行います。 

＊6 水質管理上の留意項目であるため検査回数を増やし、水質監視を強化します。 

＊7 令和 7 年 9 月から下孝子で採水を行っています。 
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表 11 水質基準項目及び検査頻度 孝子浄水場原水及び孝子浄水場出口 

番号 項目 
検査頻度（回／年） 

孝子浄水場原水 孝子浄水場出口 

基 01 一般細菌 12 12 

基 02 大腸菌 12 

 

12 

基 03 カドミウム及びその化合物 １ 

 

1 

基 04 水銀及びその化合物 １ 1 

基 05 セレン及びその化合物 １ 

 

1 

基 06 鉛及びその化合物 １ 

 

1 

基 07 ヒ素及びその化合物 １ 1 

基 08 六価クロム化合物 １ 

 

1 

基 09 亜硝酸態窒素 １ 

 

1 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン １ 1 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 12 

 

12 

基 12 フッ素及びその化合物 １ 

 

1 

基 13 ホウ素及びその化合物 １ 1 

基 14 四塩化炭素 １ 

１１ 

1 

基 15 1,4－ジオキサン １ 

 

1 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
１ 1 

基 17 ジクロロメタン １ 

１１ 

1 

基 18 テトラクロロエチレン １ 1 

基 19  トリクロロエチレン １ 

 

1 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン‐1‐スル

ホン酸)（PFOS）及びペルフルオロ

オクタン酸（PFOA） 

4 4 

基 21 ベンゼン １ 1 

基 22 塩素酸 ― 1 

基 23 クロロ酢酸 ― 4* 

基 24 クロロホルム ― 1 

基 25 ジクロロ酢酸 ― 4* 

基 26 ジブロモクロロメタン ― 1 

基 27 臭素酸 ― 1 

基 28 総トリハロメタン ― 1 

基 29 トリクロロ酢酸 ― 4* 

基 30 ブロモジクロロメタン ― 1 

基 31 ブロモホルム ― 1 

基 32 ホルムアルデヒド ― 1 

基 33 亜鉛及びその化合物 １ 1 

基 34 アルミニウム及びその化合物 １ 

 

1 

基 35 鉄及びその化合物 12 

 

12 

基 36 銅及びその化合物 １ 1 

基 37 ナトリウム及びその化合物 １ 

 

1 

基 38 マンガン及びその化合物 12 

 

12 

基 39 塩化物イオン 12 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) １ 

 

1 

基 41 蒸発残留物 １ 

 

4 

基 42 陰イオン界面活性剤 １ 1 

基 43 ジェオスミン １ 

 

1 

基 44 2-メチルイソボルネオール １ 

 

1 

基 45 非イオン界面活性剤 １ 1 

基 46 フェノール類 １ 

 

1 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 12 

 

12 

基 48 ｐＨ値 12 12 

基 49 味 ― 

 

12 

基 50 臭気 12 

 

12 

基 51 色度 12 12 

基 52 濁度 12 

 

12 

＊ 水質管理上の留意項目であるため６月から９月に月１回検査します。 
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表 12 水質管理目標設定項目の目標値及び検査頻度 

分  類 № 項      目 目  標  値 

検査頻度(回/年) 

孝子浄水場出口 

金  属 

1 アンチモン及びその化合物 0.02 ㎎/L 以下 1 

2 ウラン及びその化合物 0.002mg/L 以下（暫定） 1 

3 ニッケル及びその化合物 0.02mg/L 以下 1 

無機物質 4 削除 削除 ― 

一般有機 

化学物質 

5 1,2－ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 1 

6 削除 削除 ― 

7 削除 削除 ― 

8 トルエン 0.4mg/L 以下 1 

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシン) 0.08mg/L 以下 1 

消  毒 

副生成物 

10 亜塩素酸 0.6mg/L 以下 
二酸化塩素未使用のため

検査なし 

11 削除 削除 ― 

消 毒 剤 12 二酸化塩 0.6mg/L 以下 
二酸化塩素未使用のため

検査なし 

消  毒 

副生成物 

13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L 以下（暫定） 1 

14 抱水クロラール 0.02mg/L 以下（暫定） 1 

農  薬 15 農薬類 
検出値と目標値の比の和が 

1 以下 

水源周辺での農薬使用が

ないため検査なし 

臭  気 16 残留塩素 1mg/L 以下 
毎日検査項目として検査

あり 

味  覚 17 カルシウム.マグネシウム等(硬度) 10mg/L 以上 100mg/L 以下 水質基準項目として検査

あり 色 18 マンガン及びその化合物 0.01mg/L 以下 

味  覚 19 遊離炭酸 20mg/L 以下 
おいしい水の要件のため

検査なし 

臭  気 20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L 以下 1 

一般有機 

化学物質 
21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) 0.02mg/L 以下 1 

味  覚 22 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 3mg/L 以下 おいしい水の要件のため

検査なし 臭  気 23 臭気強度(ＴＯＮ) 3 以下 

味  覚 24 蒸発残留物 30mg/L 以上 200mg/L 以下 
水質基準項目として検査

あり 

基 礎 的 

性   状 

25 濁度 1 度以下 

26 ｐＨ値 7.5 程度 

27 腐食性(ランゲリア指数) -1 程度以上とし、極力 0 にする 
検査なし 

28 従属栄養細菌 2000 集落以下/mL（暫定） 

一般有機 

化学物質 
29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 1 

金    属 30 アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L 以下 
水質基準項目として検査

あり 
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表 13 その他の項目 

№ 項  目 検査地点 検査頻度(回/年) 

1 嫌気性芽胞菌 孝子浄水場原水 1 

2 クリプトスポリジウム等(外部委託) 孝子浄水場原水 1 

 

 

表 14 24 時間連続自動測定器による自動測定等 

№ 検査地点 測定項目 

1 孝子浄水場原水 魚の飼育による有害物質等の監視 

2 孝子浄水場出口 残留塩素、ｐＨ、色度及び濁度 

3 高区配水池 

残留塩素 

4 望海坂配水池 

5 池谷配水池 

6 東畑配水池 

 

 

 

水質検査計画 岬水道事業編に対するご意見・ご質問は… 

 

 

 大阪広域水道企業団 泉南地域水道センター 

 電話：072-482-6551 FAX：072-482-1460 

 住所：〒599-0303 大阪府泉南市樽井 737 
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１．河南水道事業の概要 

河南水道事業では、青崩浄水場で処理した水を上河内地区の一部に給水しています（青崩配水区）。

その他の町域は水道用水供給事業から受水して給水しています（用水供給配水区）。 

 

（１）給水状況 

表１ 給水状況（令和６年度） 

給 水 人 口 14,472 人（令和７年３月末現在） 

普 及 率  99.97％ 

給 水 戸 数 6,182 戸（令和７年３月末現在） 

年 間 給 水 量  1,700,840m3 

一 日 最 大 給 水 量  5,147 m3（令和６年６月 12 日） 

一 日 平 均 給 水 量  4,660 m3 

一人一日平均給水量 322L 

 

（２）主な施設の概要 

１）浄水場 

 

表２ 浄水場の名称と浄水方法（令和６年度） 

名 称 青崩浄水場 

水 源 区 分 表流水（水越川支川） 

浄 水 処 理 方 法 普通沈澱、急速ろ過、塩素処理、膜ろ過 

処 理 能 力 48（m3/日） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 浄水場の処理フロー 

 

 

２）受水池 

 

表３ 受水池（配水池・ポンプ場）の概要 

  

名  称 大宝低区配水池 

山城分岐 
白木加圧ポンプ場 

白木分岐 

有効貯水容量 

1 系 2 系 

500 m3 
1,200 m3 2,000 m3 

水越川支川 
（表流水） 

急速ろ過 膜ろ過 浄水 

（ 次亜塩素酸ナトリウム ） 

普通沈澱 
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平石配水池

大宝低区配水池

持尾配水池

さくら坂低区配水池

馬谷配水池

青崩浄水場

309
R O UTE

国 道

309
R O UTE

国 道

河 南 町

毎日及び毎月検査地点

毎月検査地点

さくら坂高区配水池

大宝高区配水池

河南町役場

上河内配水池

（３）給水区域及び送配水系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図２ 給水区域図 

 

 
⽤⽔供給配⽔区（⻘崩配⽔区を除く町域）
（⽔供給元） （受⽔施設） （配⽔池） （給⽔栓）

大 宝 低 区
⽔道⽤⽔供給事業 配 ⽔ 池

村野浄⽔場
庭窪浄⽔場

白 木
送⽔ポンプ場

⻘崩配⽔区
（⽔源） （浄⽔場） （給⽔栓）

山 城 分 岐

白 木 分 岐 上 河 内 管 末

表 流 ⽔ ⻘ 崩 浄 ⽔ 場 ⻘ 崩 管 末

上河内配⽔池

 
図３ 送配水系統図 

 

  

大宝低区配水区 

大宝高区配水区 

さくら坂低区配水区 

さくら坂高区１系配水区 

さくら坂高区２系配水区 

馬谷配水区 

平石配水区 

持尾配水区 

上河内配水区 

青崩配水区 
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２．原水及び水道水の水質状況、水質管理上の留意点 

 

（１）水道用水供給事業からの受水の水質状況 

水道用水供給事業では、全量を高度浄水処理水として供給しており、すべての水道水質基準項目

について基準値を満足しています。 

 

（２）原水の水質状況 

青崩浄水場の水源は、クリプトスポリジウム等による汚染を受ける可能性のある環境ですが、膜

ろ過処理により安全な水道水となっています。 

 

（３）水道水の水質状況 

これまでの水質検査結果で、水質基準を満たしており安全な水道水です。なお、青崩配水区の水

道水では、ハロ酢酸類及びトリハロメタン類の消毒副生成物*１の濃度が比較的高くなる傾向があり

ます。そのため、 本検査計画では、これらの消毒副生成物について検査頻度を増やして監視強化

を行います（表５－２）。 

*1：消毒用の塩素と有機物が反応して生成される副生成物。 

 

３．水質検査地点、水質検査項目及び検査頻度 

 

（１）検査地点 

検査地点は、原則として水道法施行規則第 15 条第１項第２号に基づき、給水栓で行うものとし

ます。検査地点数は、配水系統が用水供給配水区で１系統、青崩配水区で１系統に大別されます

ので、配水区ごとにそれぞれ１地点とします（表４）。 

水道法施行規則第 15 条第１項第１号に基づく１日１回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効

果に関する検査（毎日検査）は、配水区ごとに末端にある給水栓で行います（表４）。 

 

（２）水質検査項目及び検査頻度 

１）毎日検査 

色、濁り、消毒の残留効果の確認の検査を１日１回以上行います。 

 

２）定期検査 

各検査地点の水質検査項目及び検査頻度の詳細については、表５－１～５－３、表６、表７

を参照してください。 

受水する水道水については、原水と位置づけて水道水質基準項目の検査を少なくとも年１回実

施することとされており、水道用水供給事業が行う近傍の水質検査結果を活用することが可能で

す。そのため、山城・白木分岐について、川野辺分岐（千早赤阪村）の結果を活用します。 
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表４ 検査地点 

配水区域 給水地区 検査地点名 
毎日 

検査 

定期 

検査 

用 

水 

供 

給 

配 

水 

区 

 大宝低区配水区 
東山、一須賀、大ヶ塚、山城、大宝1、大宝2、 

寺田*、白木*、寛弘寺* 
寛弘寺 ○  

 大宝高区配水区 大宝3、大宝4、大宝5 大宝３ ○  

 さくら坂低区配水区 加納、白木*、鈴美台3 加納 ○  

 さくら坂高区１系 

配水区 

さくら坂1*、さくら坂3*、さくら坂4、 

鈴美台1、鈴美台2 
持尾 ○  

 さくら坂高区２系 

配水区 

さくら坂1*、さくら坂2、さくら坂3*、 

さくら坂南、弘川、下河内 
上河内 ○  

 馬谷配水区 馬谷、中、芹生谷、神山、寛弘寺*、白木* 寛弘寺 ○  

 平石配水区 平石 平石 ○  

 持尾配水区 持尾 持尾 ○  

 上河内配水区 上河内 上河内 管末 ○ ■ 

 
水道用水供給 

受水施設 
 

山城分岐 

白木分岐 
○ ■ 

青 

崩 

 青崩配水区 上河内* 青崩 管末 ○ ■ 

 浄水場  
青崩浄水場 

（原水、出口） 
○ ■ 

（注） ＊印は一部を示す。 
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表５－１ 水質基準項目及び検査頻度（用水供給配水区） 

番号 項目 
基準値 

(mg/L) 

法令及び 

通知に基づく 

検査回数 

過去 3 年間の最高値*4 検査頻度（回/年） 

代替地点 
給水栓 

代替地点 
給水栓 

水道用水供給受水地点 水道用水供給受水地点 

山城分岐 

白木分岐 
西浦分岐 

上河内 

管末 

山城分岐 

白木分岐 
西浦分岐 

上河内 

管末 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 
年 12 回 

― ― 0 ― ― 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと ― ― 検出せず ― ― 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年 4 回 

＜0.0003 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 ＜0.00005 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 ＜0.001 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 ― ― ＜0.001 ― ― 2*1 

基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 ＜0.001 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 ― ― ＜0.002 ― ― 2*1 

基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 ＜0.004 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 ― ― ＜0.001 ― ― 4 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 ― ― 1 ― ― 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 

年 4 回 

0.11 ― ― 4 ― ―*2 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 ＜0.1 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 ＜0.0002 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 ＜0.005 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 ＜0.004 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 ＜0.002 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 ＜0.001 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 19 トリクロロエチレン 0.01 以下 ＜0.001 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン

酸)(PFOS）及びペルフルオロオクタ

ン酸(PFOA) 

0.00005 以下 ― ― ― ― (4) ―*2 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 ＜0.001 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 22 塩素酸 0.6 以下 ― ― 0.10 ― ― 4 

基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 ― ― ＜0.002 ― ― 4 

基 24 クロロホルム 0.06 以下 ― ― 0.020 ― ― 4 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 ― ― 0.003 ― ― 4 

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 ― ― 0.009 ― ― 4 

基 27 臭素酸 0.01 以下 ― ― 0.003 ― ― 4 

基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 ― ― 0.04 ― ― 4 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 ― ― 0.004 ― ― 4 

基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 ― ― 0.013 ― ― 4 

基 31 ブロモホルム 0.09 以下 ― ― ＜0.009 ― ― 4 

基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 ― ― ＜0.008 ― ― 4 

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 ― ― ＜0.1 ― ― 2*1 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 ― ― 0.02 ― ― 4 

基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 ― ― 0.01 ― ― 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 
年 4 回 

― ― ＜0.1 ― ― 2*1 

基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 16.2 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 
年 12 回 

― ― ＜0.005 ― ― 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 ― ― 21.5 ― ― 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 
年 4 回 

 

45.8 ― 41.2 4 ― 1*2 

基 41 蒸発残留物 500 以下 100 ― 98 4 ― 1*2 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 ＜0.02 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 発生時期に 

月 1 回 

― ― ＜0.000001 ― ― 1*5 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 ― ― ＜0.000001 ― ― 1*5 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 
年 4 回 

＜0.01 ― ― 4 ― ―*2 

基 46 フェノール類 0.005 以下 ＜0.0005 ― ― 2 ― ―*1*2 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 

年 12 回 

― ― 1.1 ― ― 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 ― ― 7.4～7.9 ― ― 12 

基 49 味 異常でないこと ― ― 異常なし ― ― 12 

基 50 臭気 異常でないこと ― ― 異常なし ― ― 12 

基 51 色度 5 度以下 ― ― ＜0.5 ― ― 12 

基 52 濁度 2 度以下 ― ― ＜0.1 ― ― 12 
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表５－２ 水質基準項目及び検査頻度（青崩配水区） 

番号 項目 
基準値 

(mg/L) 

法令及び 

通知に基づく 

検査回数 

過去 3 年間の最高値*4 検査頻度（回/年） 

代替地点 
給水栓 

(青崩管末) 

代替地点 
給水栓 

(青崩管末) 
青崩浄水場 

出口 

青崩浄水場 

出口*6 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 
年 12 回 

0 0 ― 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと 検出せず 検出せず ― 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年 4 回 

＜0.0003 ― 2 ―*1*2 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 ＜0.00005 ― 2 ―*1*2 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 ＜0.001 ― 2 ―*1*2 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 ＜0.001 ＜0.001 ― 2*1 

基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 ＜0.001 ― 2 ―*1*2 

基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 ＜0.002 ＜0.002 ― 2*1 

基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 ＜0.004 ― 2 ―*1*2 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 ＜0.001 ＜0.001 ― 4 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 1 1 ― 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 

年 4 回 

0.12 ― 4 ―*2 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 ＜0.1 ― 2 ―*1*2 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 ＜0.0002 ― 2 ―*1*2 

基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 ＜0.005 ― 2 ―*1*2 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 ＜0.004 ― 2 ―*1*2 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 ＜0.002 ― 2 ―*1*2 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 ＜0.001 ― 2 ―*1*2 

基 19 トリクロロエチレン 0.01 以下 ＜0.001 ― 2 ―*1*2 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン

酸)(PFOS）及びペルフルオロオクタ

ン酸(PFOA) 

0.00005 以下 0.000006 ― 4 ―*2 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 ＜0.001 ― 2 ―*1*2 

基 22 塩素酸 0.6 以下 0.21 0.21 ― 4 

基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 ＜0.002 ＜0.002 ― 4 

基 24 クロロホルム 0.06 以下 0.043 0.054 ― 6*3 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 0.013 0.010 ― 10*3 

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 ＜0.01 ＜0.01 ― 6*3 

基 27 臭素酸 0.01 以下 ＜0.001 ＜0.001 ― 4 

基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 0.05 0.06 ― 6*3 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 0.017 0.020 ― 10*3 

基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 0.005 0.006 ― 6*3 

基 31 ブロモホルム 0.09 以下 ＜0.009 ＜0.009 ― 6*3 

基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 ＜0.008 ＜0.008 ― 4 

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 ＜0.1 ＜0.1 ― 2*1 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 ＜0.02 ＜0.02 ― 2*1 

基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 ＜0.03 ＜0.03 ― 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 
年 4 回 

＜0.1 ＜0.1 ― 2*1 

基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 4.5 ― 2 ―*1*2 

基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 
年 12 回 

＜0.005 ＜0.005 ― 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 4.0 4.0 ― 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 

年 4 回 

41.8 45.5 4 1*2 

基 41 蒸発残留物 500 以下 77 74 4 1*2 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 ＜0.02 ― 2 ―*1*2 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 発生時期に 
月 1 回 

＜0.000001 ＜0.000001 ― 1*5 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 ＜0.000001 ＜0.000001 ― 1*5 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 
年 4 回 

＜0.01 ― 4 ―*2 

基 46 フェノール類 0.005 以下 ＜0.0005 ― 2 ―*1*2 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 以下 

年 12 回 

1.1 1.2 ― 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 6.6～7.9 6.8～8.4 ― 12 

基 49 味 異常でないこと 異常なし 異常なし ― 12 

基 50 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし ― 12 

基 51 色度 5 度以下 0.7 0.9 ― 12 

基 52 濁度 2 度以下 ＜0.1 ＜0.1 ― 12 
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表５－３ 水質基準項目及び検査頻度（青崩配水区・原水及び浄水場出口） 

番号 項目 

検査頻度（回/年） 

原水 
青崩浄水場 

出口 

基 01 一般細菌 12 12 

基 02 大腸菌 12 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 4 2 

基 04 水銀及びその化合物 4 2 

基 05 セレン及びその化合物 4 2 

基 06 鉛及びその化合物 4 2 

基 07 ヒ素及びその化合物 4 2 

基 08 六価クロム化合物 4 2 

基 09 亜硝酸態窒素 12 2 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 4 2 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 12 12 

基 12 フッ素及びその化合物 4 4 

基 13 ホウ素及びその化合物 4 2 

基 14 四塩化炭素 4 2 

基 15 1,4－ジオキサン 4 2 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
4 2 

基 17 ジクロロメタン 4 2 

基 18 テトラクロロエチレン 4 2 

基 19 トリクロロエチレン 4 2 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン

酸)(PFOS）及びペルフルオロオクタ

ン酸(PFOA) 

4 4 

基 21 ベンゼン 4 2 

基 22 塩素酸 ― 4 

基 23 クロロ酢酸 ― 4 

基 24 クロロホルム ― 6*3 

基 25 ジクロロ酢酸 ― 10*3 

基 26 ジブロモクロロメタン ― 6*3 

基 27 臭素酸 ― 4 

基 28 総トリハロメタン ― 6*3 

基 29 トリクロロ酢酸 ― 10*3 

基 30 ブロモジクロロメタン ― 6*3 

基 31 ブロモホルム ― 6*3 

基 32 ホルムアルデヒド ― 4 

基 33 亜鉛及びその化合物 4 2 

基 34 アルミニウム及びその化合物 4 4 

基 35 鉄及びその化合物 12 12 

基 36 銅及びその化合物 4 2 

基 37 ナトリウム及びその化合物 4 2 

基 38 マンガン及びその化合物 12 12 

基 39 塩化物イオン 12 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 4 2 

基 41 蒸発残留物 4 2 

基 42 陰イオン界面活性剤 4 2 

基 43 ジェオスミン 1 1 

基 44 2-メチルイソボルネオール 1 1 

基 45 非イオン界面活性剤 4 2 

基 46 フェノール類 4 2 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 12 12 

基 48 ｐＨ値 12 12 

基 49 味 ― 12 

基 50 臭気 12 12 

基 51 色度 12 12 

基 52 濁度 12 12 
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*1 水道法では、過去３年間のすべての検査結果が基準値の 10 分の 1 以下の場合は検査頻度を年４回から３年に１回まで頻度減すること

が可能ですが、年間の水質変動の確認及び継続的な水質評価の観点から、年２回検査を行います。 

 

*2 水道法により、送配水施設内で濃度上昇がない項目については、給水栓から浄水場出口及び受水地点などの起点に遡って検査するこ

と（地点代替）が可能です。そのため、給水栓での検査を青崩配水区では浄水場出口、用水供給配水区では山城分岐、白木分岐又は

西浦分岐に代替して検査を行います。なお、代替地点に記載の括弧内の検査頻度は、水道用水供給事業で実施する検査回数を表記

します。 

ただし、腐食性（目 27）の算出に必要なカルシウム、マグネシウム等(硬度)及び蒸発残留物については給水栓において年１回検査を行

います。 

 

*3 水質管理上の留意点であるため、水質検査頻度を強化します。 

 

*4 令和４年４月から令和７年３月までの３年間の最高値を指します。ただし、pH 値は最低値～最高値で表記します。 

 

*5 自己水系については水源(水越川支川)でかび臭の原因となる藻類が発生するおそれがないため、また水道用水供給事業受水系につ

いては、全量高度浄水処理を導入しているため、検査頻度を年１回とします。 

 

*6 給水栓の代替としての頻度を表記します。浄水場の出口としての検査頻度は、表５－３を参照してください。 

 

表６ 水質管理目標設定項目及び検査頻度 

番号 項目 

検査頻度(回/年) 

給水栓 

(上河内管末、青崩

管末) 

青崩浄水場出口 
水道用水供給 

受水地点＊３ 

目 01 アンチモン及びその化合物 ― 1 1 

目 02 ウラン及びその化合物 ― 1 1 

目 03 ニッケル及びその化合物 2 1 ― 

目 04 (削除) ― ― ― 

目 05 1,2-ジクロロエタン ― 1 1 

目 06 (削除) ― ― ― 

目 07 (削除) ― ― ― 

目 08 トルエン ― 1 1 

目 09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) ― 1 1 

目 10 亜塩素酸＊１ ― ― ― 

目 11 (削除) ― ― ― 

目 12 二酸化塩素＊１ ― ― ― 

目 13 ジクロロアセトニトリル 2 1 ― 

目 14 抱水クロラール 2 1 ― 

目 15 農薬類 ― 1 ― 

目 16 残留塩素 12 12 4 

目 17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ＊２ ― 1 1 

目 18 マンガン及びその化合物＊２ 1 1 ― 

目 19 遊離炭酸 1 1 ― 

目 20 1,1,1-トリクロロエタン ― 1 1 

目 21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) ― 1 1 

目 22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1 1 ― 

目 23 臭気強度(TON) 1 1 ― 

目 24 蒸発残留物＊２ 1 1 1 

目 25 濁度＊２ 1 1 ― 

目 26 ｐＨ値＊２ 1 1 ― 

目 27 腐食性(ランゲリア指数) 1 1 ― 

目 28 従属栄養細菌 1 ― ― 

目 29 1,1-ジクロロエチレン ― 1 1 

目 30 アルミニウム及びその化合物＊２ 1 1 ― 

*1 浄水処理において二酸化塩素を使用していないため検査を省略します。 

*2 水質基準項目と重複した項目ですので、水質基準項目としての検査頻度をご覧ください。 

*3 給水栓の代替としての頻度を表記しています。 
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表７ その他の項目及び検査頻度 

番号 項目 

検査頻度(回/年) 

給水栓 

(上河内管末、青崩

管末) 

青崩浄水場原水 青崩浄水場出口 

1 電気伝導率 12 ― 12 

2 浮遊物質（SS） ― 4 ― 

3 アルカリ度 1 ― 1 

4 酸度 1 ― 1 

5 生物化学的酸素要求量（BOD) ― 4 ― 

6 紫外線（UV）吸光度（260nm、50 ㎜） 12(青崩管末のみ) 12 12 

7 全リン ― 4 ― 

8 アンモニア態窒素 ― 12 ― 

9 全窒素 ― 4 ― 

10 塩素要求量 ― 4 ― 

11 総トリハロメタン（THM）生成能 ― 4 ― 

12 嫌気性芽胞菌 ― 1 ― 

13 クリプトスポリジウム等（外部委託） ― 1 ― 

 

 

 

 

 

水質検査計画 河南水道事業編に対するご意見・ご質問は… 

 

 

大阪広域水道企業団 南河内地域水道センター 

（板屋橋浄水場内） 

 

電話：0721-98-5536 FAX：0721-98-4622 

住所：583-0095 大阪府南河内郡太子町大字太子 353 番地の 1 
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Ⅲ－18 千早赤阪水道事業編 

 

 

１ 千早赤阪水道事業の概要                229 

２ 原水及び水道水の水質状況、水質管理上の留意点     231 

３ 水質検査地点、水質検査項目及び検査頻度        232 
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１．千早赤阪水道事業の概要 

千早赤阪水道事業では、黒栂川を水源とする千早浄水場及び岩井谷川を水源とする岩井谷浄水

場で浄水処理した水道水と、水道用水供給事業から受水した水道水を給水しています。 

 

（１） 給水状況 

表１ 給水状況（令和６年度） 

給 水 人 口 4,588 人 （令和７年３月末現在） 

普 及 率 99.5 ％ 

給 水 戸 数 2,334 戸 （令和７年３月末現在） 

年 間 給 水 量 699,815 m3 

一 日 最 大 給 水 量 2,237 m3 （令和６年 12 月 31 日） 

一 日 平 均 給 水 量 1,835 m3 

一人一日平均給水量 400 L 

 

（２）主な施設の概要 

１）浄水場 

表２ 浄水場の概要 

名称 千早浄水場 岩井谷浄水場 

水源区分 黒栂川（表流水） 岩井谷川（表流水、伏流水） 

浄水処理方法 UF 膜ろ過 凝集沈澱＋急速ろ過 

処理能力 320 m3/日 1,720 m3/日 

 

黒栂川 → 着水井 → オートストレーナ → 膜ろ過 → 浄水槽  → 配水池 → 給水栓 

      ↑ 

（次亜 *１） 

千 早 浄 水 場 

 

岩井谷川 → 着水井 → 沈でん池 → 急速ろ過機 → 浄水池 → 配水池→ 給水栓 

↑                        ↑ 

（PAC*２）                  （次亜 *１） 

岩 井 谷 浄 水 場 

*1 次亜塩素酸ナトリウム（消毒剤） 、 *2 ポリ塩化アルミニウム（凝集剤） 

 

図１ 各浄水場の処理フロー 

 

２）受水場 

表３ 受水場の概要 

名  称 川野辺受水場 甘南備受水場 

池容量 500 m3 100 m3 
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（３） 給水区域図及び送配水系統図 

図２ 給水区域図  

（１）用水供給受水系統

（２）岩井谷浄水場系統

（３）千早浄水場系統

千早浄水場
（原水、浄水）

千早老人憩いの家
（給水栓）

千早給水区域

給水区域 毎月検査

二河原辺給水区域

水分高区給水区域

水分低区給水区域

川野辺給水区域

川野辺老人憩いの家
（給水栓）

給水区域

毎日検査検査地点

岩井谷浄水場
（原水、浄水）

小吹台連絡所
（給水栓）

小吹台高区給水区域

千早赤阪村役場
（給水栓）

小吹台低区給水区域

中津原高区配水池給水区域

上東阪給水区域

下東阪給水区域

毎日検査検査地点 毎月検査

毎日検査検査地点給水区域 毎月検査

千
早
駅

金
剛
山
駅

河 南 町

御 所 市

河内長野市

富田林市

二河原辺低区配水池

二河原辺加圧ポンプ所
水分低区配水池

水分第２加圧ポンプ所

水分高区配水池
二河原辺高区配水池第２減圧水槽

甘南備受水場

（第１機場）

第２機場

小吹台低区配水池

（第３機場）

小吹台高区配水池

小吹減圧水槽

下東阪配水池

中津原第１加圧ポンプ所

中津原加圧ポンプ所 中津原高区配水池

中津原第３加圧ポンプ所

上東阪配水池
岩井谷第１水源

岩井谷第２水源

岩井谷浄水場

千早第２水源

千早第１水源

千早減圧水槽

金剛山

千 早 赤 阪 村

川野辺老人憩いの家

千早老人憩いの家

小吹台連絡所

千早赤阪村役場

千早配水池

千早浄水場

309
R O UTE

国 道

309
R O UTE

国 道

705
府 道

大 阪

705
府 道

大 阪

川野辺受水場

毎月検査地点

毎日検査地点

毎月検査地点及び毎日検査地点
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図３ 送配水系統図 

２．原水及び水道水の水質状況、水質管理上の留意点 

 

（１）水道用水供給事業からの受水の水質状況 

水道用水供給事業では、全量を高度浄水処理水として供給しており、すべての水道水質基準項

目について水質基準を満足しています。 

 

（２）原水の水質状況 

   浄水場の原水は金剛山系の河川の最上流部で取水しているため、汚染源となる工場や下水処理

場などの施設は周辺には存在せず、降雨時の一時的な濁りを除けば原水水質は比較的良好です。

水源域の主な植生はスギ、ヒノキであり、落ち葉等が腐敗してできるフミン酸やフルボ酸などの

有機物が原水中に存在します。また、水源一帯にはイノシシ等の野生動物の生息が確認されてい

ることや、登山者が入山するエリアであるため、耐塩素性病原生物のクリプトスポリジウム等の

指標菌である大腸菌や嫌気性芽胞菌がこれまでに検出されています。 

 

（３）水道水の水質状況 

水道水の水質は、すべての水道水質基準項目について水質基準を満足しています。自己水系の

給水栓では、水温が上昇する５月から 10 月頃にかけてハロ酢酸類等の消毒副生成物*1の濃度が上

昇する傾向があります。また、岩井谷浄水場系では、浄水中のアルミニウム濃度が５月から 10 月

にかけて上昇する傾向があります。そのため、本検査計画では、消毒副生成物及びアルミニウム

については検査頻度を増やして監視強化を行います。(表５-２) 

*1：消毒用の塩素と有機物が反応して生成される副生成物。 

 

また、千早浄水場系の給水栓においては、水質管理目標設定項目である従属栄養細菌の動向に

留意する必要があるため、検出されやすい５～10 月は水質監視を強化します。 
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３．水質検査地点、水質検査項目及び検査頻度 

 

（１）水質検査地点 

１）毎日検査 

毎日検査における検査地点は図２を参照してください。 

 

２）定期検査 

 

表４ 定期検査での水質検査地点 

 検査地点 

自己水系 
用水供給受水 

千早浄水場系 岩井谷浄水場系 

原水 千早浄水場原水 岩井谷浄水場原水 ― 

水

道

水 

浄水場出口又は 

受水地点（分岐） 
千早浄水場出口 岩井谷浄水場出口 川野辺分岐 

給水栓 千早老人憩いの家 小吹台連絡所 川野辺老人憩いの家 

 

（２）水質検査項目及び検査頻度 

１）毎日検査 

色、濁り、消毒の残留効果の確認の検査を１日１回以上行います。 

 

２）定期検査 

各水質検査地点の水質検査項目及び検査頻度の詳細については、表５-１～表５-３及び表６

～表８を参照してください。 

受水する水道水については、原水と位置づけて水道水質基準項目の検査を少なくとも年１回

実施することとされており、水道用水供給事業が行う近傍の水質検査結果を活用することが可

能です。そのため、川野辺老人憩いの家については、川野辺分岐の結果を活用します。 
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表５-１ 水質基準項目及び検査頻度（水道水：千早浄水場系） 

番号 項目 
基準値 

（mg/L） 

法令及び 

通知に基づく 

検査頻度 

過去 3 年間の最高値*１ 検査頻度（回/年） 

代替地点 給水栓 代替地点 給水栓 

千早浄水場 

出口 

千早老人 

憩いの家 

千早浄水場

出口＊2 

千早老人

憩いの家 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 
年 12 回 

－ 0 － 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと － 検出せず － 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年４回 

＜0.0003 － 2 －*3*4 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 ＜0.00005 － 2 －*3*4 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 ＜0.001 － 2 －*3*4 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 － ＜0.001 － 2*3 

基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 ＜0.001 － 2 －*3*4 

基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 － ＜0.002 － 2*3 

基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 ＜0.004 ＜0.004 2 －*3*4 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 － ＜0.001 － 4 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 － 1.0 － 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 

年４回 

0.08 － 2 －*3*4 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 ＜0.1 － 2 －*3*4 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 ＜0.0002 － 2 －*3*4 

基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 ＜0.005 － 2 －*3*4 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 ＜0.004 － 2 －*3*4 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 ＜0.002 － 2 －*3*4 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 ＜0.001 － 2 －*3*4 

基 19 トリクロロエチレン 0.01 以下 ＜0.001 － 2 －*3*4 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン-1-スルホ

ン酸)（PFOS）及びペルフルオロ

オクタン酸（PFOA） 

0.00005 以下 ＜0.000005 － 4 －*4 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 ＜0.001 － 2 －*3*4 

基 22 塩素酸 0.6 以下 － 0.16 － 4 

基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 － ＜0.002 － 4 

基 24 クロロホルム 0.06 以下 － 0.034 － 4 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 － 0.008 － 4 

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 － ＜0.01 － 4 

基 27 臭素酸 0.01 以下 － ＜0.001 － 4 

基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 － 0.04 － 4 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 － 0.018 － 8*5 

基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 － 0.005 － 4 

基 31 ブロモホルム 0.09 以下 － ＜0.009 － 4 

基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 － ＜0.008 － 4 

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 － ＜0.1 － 2*3 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 － ＜0.02 － 2*3 

基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 － ＜0.03 － 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 
年４回 

－ ＜0.1 － 2*3 

基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 5.6 － 2 －*3*4 

基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 
年 12 回 

－ ＜0.005 － 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 － 4.4 － 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 

年４回 

53.5 51.0 4 1*4 

基 41 蒸発残留物 500 以下 89 100 4 1*4 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 ＜0.02 － 2 －*3*4 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 発生時期に 

月 1 回 

－ ＜0.000001 － 1*6 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 － ＜0.000001 － 1*6 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 
年４回 

＜0.01 － 4 －*4 

基 46 フェノール類 0.005 以下 ＜0.0005 － 2 －*3*4 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ３以下 

年 12 回 

－ 0.9 － 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 － 7.8～8.1 － 12 

基 49 味 異常でないこと － 異常なし － 12 

基 50 臭気 異常でないこと － 異常なし － 12 

基 51 色度 ５度以下 － 0.8 － 12 

基 52 濁度 ２度以下 － ＜0.1 － 12 
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表５-２ 水質基準項目及び検査頻度（水道水：岩井谷浄水場系） 

番号 項目 
基準値 

（mg/L） 

法令及び 

通知に基づく 

検査頻度 

過去 3 年間の最高値*１ 検査頻度（回/年） 

代替地点 給水栓 代替地点 給水栓 

岩井谷浄水場 

出口 

小吹台 

連絡所 

岩井谷浄水場

出口
＊2 

小吹台 

連絡所 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 
年 12 回 

－ 0 － 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと － 検出せず － 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年４回 

＜0.0003 － 2 －*3*4 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 ＜0.00005 － 2 －*3*4 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 ＜0.001 － 2 －*3*4 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 ＜0.001 ＜0.001 2 2*3 

基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 ＜0.001 － 2 －*3*4 

基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 － ＜0.002 － 2*3 

基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 ＜0.004 － 2 －*3*4 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 － ＜0.001 － 4 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 － 1.39 － 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 

年４回 

0.11 － 4 －*4 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 ＜0.1 － 2 －*3*4 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 ＜0.0002 － 2 －*3*4 

基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 ＜0.005 － 2 －*3*4 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 ＜0.004 － 2 －*3*4 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 ＜0.002 － 2 －*3*4 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 ＜0.001 － 2 －*3*4 

基 19 トリクロロエチレン 0.01 以下 ＜0.001 － 2 －*3*4 

基 20 
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホ

ン酸)（PFOS）及びペルフルオロ

オクタン酸（PFOA） 

0.00005 以下 ＜0.000005 － 4 －*4 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 ＜0.001 － 2 －*3*4 

基 22 塩素酸 0.6 以下 － 0.11 － 4 

基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 － ＜0.002 － 4 

基 24 クロロホルム 0.06 以下 － 0.022 － 4 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 － 0.008 － 4 

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 － ＜0.01 － 4 

基 27 臭素酸 0.01 以下 － ＜0.001 － 4 

基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 － 0.03 － 4 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 － 0.013 － 8*5 

基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 以下 － 0.005 － 4 

基 31 ブロモホルム 0.09 以下 － ＜0.009 － 4 

基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 － ＜0.008 － 4 

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 － ＜0.1 － 2*3 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 － 0.09 6*5 4 

基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 － ＜0.03 － 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 
年４回 

－ ＜0.1 － 2*3 

基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 6.9 － 2 －*3*4 

基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 
年 12 回 

－ ＜0.005 － 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 － 15.4 － 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 

年４回 

66.6 56.2 4 1*4 

基 41 蒸発残留物 500 以下 104 92 4 1*4 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 ＜0.02 － 2 －*3*4 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 発生時期に      

月 1 回 

－ ＜0.000001 － 1*6 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 － ＜0.000001 － 1*6 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 
年４回 

＜0.01 － 4 －*4 

基 46 フェノール類 0.005 以下 ＜0.0005 － 2 －*3*4 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ３以下 

年 12 回 

－ 0.8 － 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 － 7.4～7.8 － 12 

基 49 味 異常でないこと － 異常なし － 12 

基 50 臭気 異常でないこと － 異常なし － 12 

基 51 色度 ５度以下 － ＜0.5 － 12 

基 52 濁度 ２度以下 － ＜0.1 － 12 
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表５-３ 水質基準項目及び検査頻度（水道用水供給受水系：川野辺受水系） 

番号 項目 
基準値 

（mg/L） 

法令及び 

通知に基

づく 

検査頻度 

過去 3 年間

の最高値*１ 
過去 3 年間の最高値*１ 検査頻度（回/年） 

代替地点 給水栓 代替地点 給水栓 

受水地点 

川野辺老人憩いの家 

受水地点 

川野辺老人憩いの家 
川野辺分岐 川野辺分岐 

基 01 一般細菌 100 集落以下/mL 

年 12 回 

－ 0 － 12 

基 02 大腸菌 検出されないこと － 検出せず － 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003 以下 

年４回 

－ ＜0.0003 － 2*3 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005 以下 － ＜0.00005 － 2*3 

基 05 セレン及びその化合物 0.01 以下 － ＜0.001 － 2*3 

基 06 鉛及びその化合物 0.01 以下 － ＜0.001 － 2*3 

基 07 ヒ素及びその化合物 0.01 以下 － ＜0.001 － 2*3 

基 08 六価クロム化合物 0.02 以下 － ＜0.002 － 2*3 

基 09 亜硝酸態窒素 0.04 以下 － ＜0.004 － 2*3 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 以下 － ＜0.001 － 4 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 以下 年 12 回 － 1.25 － 12 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 以下 

年４回 

－ 0.13 － 4 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0 以下 － ＜0.1 － 2*3 

基 14 四塩化炭素 0.002 以下 － ＜0.0002 － 2*3 

基 15 1,4－ジオキサン 0.05 以下 － ＜0.005 － 2*3 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 以下 － ＜0.004 － 2*3 

基 17 ジクロロメタン 0.02 以下 － ＜0.002 － 2*3 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 以下 － ＜0.001 － 2 

基 19 トリクロロエチレン 0.01 以下 － ＜0.001 － 2*3 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン-1-スルホ

ン酸)（PFOS）及びペルフルオロオ

クタン酸（PFOA） 

0.00005 以下 － － (4) －*4 

基 21 ベンゼン 0.01 以下 － ＜0.001 － 2*3 

基 22 塩素酸 0.6 以下 － 0.09 － 4 

基 23 クロロ酢酸 0.02 以下 － ＜0.002 － 4 

基 24 クロロホルム 0.06 以下 － 0.016 － 4 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03 以下 － 0.004 － 4 

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 以下 － ＜0.01 － 4 

基 27 臭素酸 0.01 以下 － 0.004 － 4 

基 28 総トリハロメタン 0.1 以下 － 0.03 － 4 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03 以下 － 0.003 － 4 

基 30  ブロモジクロロメタン 0.03 以下 － 0.011 － 4 

基 31 ブロモホルム 0.09 以下 － ＜0.009 － 4 

基 32 ホルムアルデヒド 0.08 以下 － ＜0.008 － 4 

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0 以下 － ＜0.1 － 2*3 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 以下 － 0.03 － 2*3 

基 35 鉄及びその化合物 0.3 以下 年 12 回 － ＜0.03 － 12 

基 36 銅及びその化合物 1.0 以下 
年４回 

－ ＜0.1 － 2*3 

基 37 ナトリウム及びその化合物 200 以下 － 18.6 － 2*3 

基 38 マンガン及びその化合物 0.05 以下 
年 12 回 

－ ＜0.005 － 12 

基 39 塩化物イオン 200 以下 － 20.4 － 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 以下 

年４回 

－ 46.8 － 4 

基 41 蒸発残留物 500 以下 － 105 － 4 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 以下 － ＜0.02 － 2*3 

基 43 ジェオスミン 0.00001 以下 発生時期

に 

月 1 回 

－ ＜0.000001 － 1*6 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 以下 － ＜0.000001 － 1*6 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 以下 
年４回 

－ ＜0.01 － 4 

基 46 フェノール類 0.005 以下 － ＜0.0005 － 2*3 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ３以下 

年 12 回 

－ 0.9 － 12 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 － 7.3～7.7 － 12 

基 49 味 異常でないこと － 異常なし － 12 

基 50 臭気 異常でないこと － 異常なし － 12 

基 51 色度 ５度以下 － ＜0.5 － 12 

基 52 濁度 ２度以下 － ＜0.1 － 12 
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表６ 水質基準項目及び検査頻度（浄水場（原水及び浄水出口）） 

番号 項目 
検査頻度（回/年） 

千早浄水場原水 千早浄水場出口 岩井谷浄水場原水 岩井谷浄水場出口 

基 01 一般細菌 12 12 12 12 

基 02 大腸菌 12 12 12 12 

基 03 カドミウム及びその化合物 4 2 4 2 

基 04 水銀及びその化合物 4 2 4 2 

基 05 セレン及びその化合物 4 2 4 2 

基 06 鉛及びその化合物 4 2 4 2 

基 07 ヒ素及びその化合物 4 2 4 2 

基 08 六価クロム化合物 4 2 4 2 

基 09 亜硝酸態窒素 12 2 12 2 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 4 2 4 2 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 12 12 12 12 

基 12 フッ素及びその化合物 4 2 4 4 

基 13 ホウ素及びその化合物 4 2 4 2 

基 14 四塩化炭素 4 2 4 2 

基 15 1,4－ジオキサン 4 2 4 2 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
4 2 4 2 

基 17 ジクロロメタン 4 2 4 2 

基 18 テトラクロロエチレン 4 2 4 2 

基 19 トリクロロエチレン 4 2 4 2 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン

酸)（PFOS）及びペルフルオロオク

タン酸（PFOA） 

4 4 4 4 

基 21 ベンゼン 4 2 4 2 

基 22 塩素酸 － 4 － 4 

基 23 クロロ酢酸 － 4 － 4 

基 24 クロロホルム － 4 － 4 

基 25 ジクロロ酢酸 － 4 － 4 

基 26 ジブロモクロロメタン － 4 － 4 

基 27 臭素酸 － 4 － 4 

基 28 総トリハロメタン － 4 － 4 

基 29 トリクロロ酢酸 － 4 － 4 

基 30 ブロモジクロロメタン － 4 － 4 

基 31 ブロモホルム － 4 － 4 

基 32 ホルムアルデヒド － 4 － 4 

基 33 亜鉛及びその化合物 4 2 4 2 

基 34 アルミニウム及びその化合物 4 4 4 8＊5 

基 35 鉄及びその化合物 12 12 12 12 

基 36 銅及びその化合物 4 2 4 2 

基 37 ナトリウム及びその化合物 4 2 4 2 

基 38 マンガン及びその化合物 12 12 12 12 

基 39 塩化物イオン 12 12 12 12 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 4 4 4 4 

基 41 蒸発残留物 4 4 4 4 

基 42 陰イオン界面活性剤 4 2 4 2 

基 43 ジェオスミン 1 1*6 1 1*6 

基 44 2-メチルイソボルネオール 1 1*6 1 1*6 

基 45 非イオン界面活性剤 4 4 4 4 

基 46 フェノール類 4 2 4 2 

基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 12 12 12 12 

基 48 ｐＨ値 12 12 12 12 

基 49 味 － 12 － 12 

基 50 臭気 12 12 12 12 

基 51 色度 12 12 12 12 

基 52 濁度 12 12 12 12 
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   *1  令和４年４月から令和７年３月までの３年間でのすべての結果の最高値を指します。  

ただし、ｐＨ値は最低値～最高値で表記しています。 

*2  給水栓の代替としての頻度を表記しています。浄水場の出口としての検査頻度は、表６を参照してく

ださい。 

*3  水道法では、過去３年間のすべての検査結果が基準値の 10 分の１以下の場合は検査頻度を年４回から

３年に１回まで頻度減することが可能ですが、年間の水質変動の確認及び継続的な水質評価の観点か

ら、年２回検査を行います。 

*4  水道法により、送配水施設内で濃度上昇がない項目については、給水栓から浄水場出口及び受水地点

などの起点に遡って検査すること（地点代替）が可能です。そのため、給水栓での検査を自己水系統

では浄水場出口、水道用水供給事業受水系統では川野辺分岐に代替して検査を行います。なお、代替

地点に記載の括弧内の検査頻度は、水道用水供給事業で実施する検査回数を表記します。ただし、腐

食性（目 27）の算出に必要なカルシウム、マグネシウム等(硬度)及び蒸発残留物については給水栓に

おいて年１回検査を行います。 

 *4 の地点代替のうち、水道用水供給事業水系統のペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)（PFOS）及

びペルフルオロオクタン酸（PFOA）のみ、水道用水供給事業の結果を活用することが可能です。その

ため、川野辺老人憩いの家については、川野辺分岐の結果を活用します。 

*5  高水温期に濃度上昇する傾向があるため、監視強化のため年８回の検査を行います。 

*6 水道法では、水源における当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、検査を行う必要がな

いことが明らかである期間は検査を行わなくてもよいとされていますが、その場合であっても年１回

検査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

表７ 水質管理目標設定項目及び検査頻度 

番号 項目 

検査頻度（回/年） 

千早浄水場系 岩井谷浄水場系 
川野辺 

受水系 

千早 

浄水場出口 

千早老人 

憩いの家 

岩井谷 

浄水場出口 

小吹台 

連絡所 

川野辺老人 

憩いの家 

目 01 アンチモン及びその化合物 1 － 1 － 1 

目 02 ウラン及びその化合物 1 － 1 － 1 

目 03 ニッケル及びその化合物 1 2 1 2 2 

目 04 削除 － － － － － 

目 05 1,2-ジクロロエタン 1 － 1 － 1 

目 06 削除 － － － － － 

目 07 削除 － － － － － 

目 08 トルエン 1 － 1 － 1 

目 09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 1 － 1 － 1 

目 10 亜塩素酸*1 － － － － － 

目 11 削除 － － － － － 

目 12 二酸化塩素*1 － － － － － 

目 13 ジクロロアセトニトリル 1 2 1 2 2 

目 14 抱水クロラール 1 2 1 2 2 

目 15 農薬類 1 － 1 － － 

目 16 残留塩素 12 12 12 12 12 

目 17 カルシウム.マグネシウム等(硬度)*2 － － － － － 

目 18 マンガン及びその化合物*2 － － － － － 

目 19 遊離炭酸 1 1 1 1 1 

目 20 1,1,1-トリクロロエタン 1 － 1 － 1 

目 21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) 1 － 1 － 1 

目 22 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 1 1 1 1 1 

目 23 臭気強度(ＴＯＮ) 1 1 1 1 1 

目 24 蒸発残留物*2 － － － － － 

目 25 濁度*2 － － － － － 

目 26 ｐＨ値*2 － － － － － 

目 27 腐食性(ランゲリア指数) 1 1 1 1 1 

目 28 従属栄養細菌 － 6 － 1 1 

目 29 1,1-ジクロロエチレン 1 － 1 － 1 

目 30 アルミニウム及びその化合物*2 － － － － － 

 

*1 浄水処理において二酸化塩素を使用していないため検査を省略します。 

*2 水質基準項目と重複した項目ですので水質基準項目の検査頻度をご覧ください。 

 

表８ その他の項目及び検査頻度 

項目 

検査頻度（回/年） 

千早浄水場系 岩井谷浄水場系 川野辺受水系 

千早老人 

憩いの家 

千早 

浄水場原水 

千早 

浄水場出口 

小吹台 

連絡所 

岩井谷 

浄水場原水 

岩井谷 

浄水場出口 

川野辺老人 

憩いの家 

電気伝導率 12 － 12 12 － 12 12 

浮遊物質 － 4 － － 4 － － 

アルカリ度 1 － 1 1 － 1 1 

酸度 1 － 1 1 － 1 1 

生物化学的酸素要求量（BOD）  － 4 － － 4 － － 

紫外線（UV）吸光度（260nm・50mm） 8 8 8 8 8 8 － 

全リン － 4 － － 4 － － 

アンモニア態窒素 － 12 － － 12 － － 

全窒素 － 4 － － 4 － － 

塩素要求量 － 4 － － 4 － － 

総トリハロメタン（THM）生成能 － 4 － － 4 － － 

嫌気性芽胞菌 － 1 － － 1 － － 

クリプトスポリジウム等（外部委託） － 1 － － 1 － － 
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水質検査計画 千早赤阪水道事業編に対するご意見・ご質問は… 

 

 

大阪広域水道企業団 南河内地域水道センター 

（板屋橋浄水場内） 

電話：0721-98-5536 FAX：0721-98-4622 

住所：〒583-0995 大阪府南河内郡太子町大字太子 353 番地の１ 
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参考資料１ 水道法施行規則＊1 で定める検査頻度 

水質基準項目 
検査回数 

検査回数 

の減 番号 項目 分類 

基 01 一般細菌 病原

生物 
概ね 1 月に 1 回以上 不可 

基 02 大腸菌 

基 03 カドミウム及びその化合物 

金属 概ね 3 月に 1 回以上 *2 のとおり 

基 04 水銀及びその化合物 

基 05 セレン及びその化合物 

基 06 鉛及びその化合物 

基 07 ヒ素及びその化合物 

基 08 六価クロム化合物 

基 09 亜硝酸態窒素 

無機

物質 

概ね 3 月に 1 回以上  *2 のとおり 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 概ね 3 月に 1 回以上  不可 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

概ね 3 月に 1 回以上  *2 のとおり 

基 12 フッ素及びその化合物 

基 13 ホウ素及びその化合物 金属 

基 14 四塩化炭素 

一
般
有
機
化
学
物
質 

基 15 1,4-ジオキサン 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 

基 17 ジクロロメタン 

基 18 テトラクロロエチレン 

基 19 トリクロロエチレン 

基 20 
ペルフルオロ(オクタン‐1‐スルホン酸)

（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸

（PFOA） 

基 21 ベンゼン 

基 22 塩素酸 

消
毒
副
生
成
物 

概ね 3 月に 1 回以上 不可 

基 23 クロロ酢酸 

基 24 クロロホルム 

基 25 ジクロロ酢酸 

基 26 ジブロモクロロメタン 

基 27 臭素酸 

基 28 総トリハロメタン 

基 29 トリクロロ酢酸 

基 30 ブロモジクロロメタン 

基 31 ブロモホルム 

基 32 ホルムアルデヒド 

基 33 亜鉛及びその化合物 

金属 

概ね 3 月に 1 回以上 *2 のとおり 

基 34 アルミニウム及びその化合物 

基 35 鉄及びその化合物 

基 36 銅及びその化合物 

基 37 ナトリウム及びその化合物 味覚 

基 38 マンガン及びその化合物 色 

基 39 塩化物イオン 

味覚 

概ね 1 月に 1 回以上 *3 のとおり 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 

概ね 3 月に 1 回以上  *2 のとおり 基 41 蒸発残留物 

基 42 陰イオン界面活性剤 発泡 

基 43 ジェオスミン かび臭

物質 

概ね月 1 回以上 （産出する藻類の発生が少なく、検査

を行う必要がないことが明らかであるときを除く） 
 不可 

基 44 2-メチルイソボルネオール 

基 45 非イオン界面活性剤 発泡 
概ね 3 月に 1 回以上  *2 のとおり 

基 46 フェノール類 におい 

基 47 有機物（全有機炭素（TOC）の量） 味覚 

概ね 1 月に 1 回以上  *3 のとおり 

基 48 pH 値 
基
礎
的
性
状 

基 49 味 

基 50 臭気 

基 51 色度 

基 52 濁度 
*1 水道法施行規則第 15 条 

*2  水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合であって、過去 3 年

間における当該事項についての検査結果がすべて基準値の 5 分の１以下である時は概ね 1 年に 1 回以上と、過去 3 年間における当該事項

についての検査結果がすべて基準値の 10 分の１以下であるときは、概ね 3 年に１回以上とすることができる。 

*3  連続測定・記録をしている場合、概ね 3 月に 1 回以上とすることができる。 
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参考資料２－１ 水質検査方法（水質基準項目） 

番号 項  目 基準値 水質検査方法* 

基 0１ 一般細菌 100 集落以下/mL 標準寒天培地法 

基 02 大腸菌 検出せず 特定酵素基質培地法 

基 03 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

基 04 水銀及びその化合物 0.0005mg/L 以下 還元気化‐原子吸光光度法 

基 05 セレン及びその化合物 0.01mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

基 06 鉛及びその化合物 0.01mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

基 07 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

基 08 六価クロム化合物 0.02mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

基 09 亜硝酸態窒素 0.04mg/L 以下 イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L 以下 イオンクロマトグラフ‐ポストカラム吸光光度法 

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L 以下 イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L 以下 イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法 

基 13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

基 14 四塩化炭素 0.002mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

基 15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

基 17 ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

基 19 トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

基 20 

ペルフルオロ(オクタン‐1‐スルホン酸)

（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸

（PFOA） 

0.00005mg/L 以下 固相抽出‐液体クロマトグラフ‐質量分析法 

基 21 ベンゼン 0.01mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

基 22 塩素酸 0.6mg/L 以下 イオンクロマトグラフ法 

基 23 クロロ酢酸 0.02mg/L 以下 
溶媒抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 

基 24 クロロホルム 0.06mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03mg/L 以下 
溶媒抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

基 27 臭素酸 0.01mg/L 以下 イオンクロマトグラフ‐ポストカラム吸光光度法 

基 28 総トリハロメタン 0.1mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03mg/L 以下 
溶媒抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 

基 30 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

基 31 ブロモホルム 0.09mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

基 32 ホルムアルデヒド 0.08mg/L 以下 
溶媒抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析法 

誘導体化‐液体クロマトグラフ‐質量分析法 

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

基 35 鉄及びその化合物 0.3mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

基 36 銅及びその化合物 1.0mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

基 37 ナトリウム及びその化合物 200mg/L 以下 イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析法 

基 38 マンガン及びその化合物 0.05mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

基 39 塩化物イオン 200mg/L 以下 イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法 

基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L 以下 イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析法 

基 41 蒸発残留物 500mg/L 以下 重量法 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L 以下 固相抽出‐高速液体クロマトグラフ法、液体クロマトグラフ‐質量分析法 

基 43 ジェオスミン 0.00001mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析法 

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L 以下 パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析法 

基 45 非イオン界面活性剤 0.02mg/L 以下 固相抽出‐高速液体クロマトグラフ法、固相抽出-吸光光度法 

基 46 フェノール類 0.005mg/L 以下 
固相抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析法 

固相抽出‐液体クロマトグラフ‐質量分析法 

基 47 有機物（全有機炭素（TOC）の量） 3mg/L 以下 全有機炭素計測定法 

基 48 ｐＨ値 5.8～8.6 ガラス電極法 

基 49 味 異常でないこと 官能法 

基 50 臭気 異常でないこと 官能法 

基 51 色度 5 度以下 透過光測定法 ほか 

基 52 濁度 2 度以下 積分球式光電光度法 ほか 

* 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成 15 年 7 月 22 日厚生労働省告示第 261 号） 
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参考資料２－２ 水質検査方法（水質管理目標設定項目） 

番号 項  目 目標値 水質検査方法
*
 

目 01 アンチモン及びその化合物 0.02mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

目 02 ウラン及びその化合物 0.002mg/L 以下（暫定） 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

目 03 ニッケル及びその化合物 0.02mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

目 04 削除 削除 削除 

目 05 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析

法 

目 06 削除 削除 削除 

目 07 削除 削除 削除 

目 08 トルエン 0.4mg/L 以下 
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析

法 

目 09 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.08mg/L 以下 溶媒抽出‐ガスクロマトグラフ‐質量分析法 

目 10 亜塩素酸 0.6mg/L 以下 ― 

目 11 削除 削除 削除 

目 12 二酸化塩素 0.6mg/L 以下 ― 

目 13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L 以下（暫定） 溶媒抽出‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

目 14 抱水クロラール 0.02mg/L 以下（暫定） 溶媒抽出‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

目 15 農薬類 1 以下 
固相抽出‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 

他 

目 16 残留塩素 1mg/L 以下 ジエチル‐p‐フェニレンジアミン法 他 

目 17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10～100mg/L イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析法 

目 18 マンガン及びその化合物 0.01mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

目 19 遊離炭酸 20mg/L 以下 滴定法 

目 20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L 以下 
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析

法 

目 21 メチル-t-ブチルエーテル（MTBE） 0.02mg/L 以下 
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析

法 

目 22 過マンガン酸カリウム消費量 3mg/L 以下 滴定法 

目 23 臭気強度(TON) 3 以下 官能法 

目 24 蒸発残留物 30～200mg/L 重量法 

目 25 濁度 1 度以下 積分球式光電光度法 ほか 

目 26 pH 値 7.5 程度 ガラス電極法 

目 27 腐食性 (ランゲリア指数) -1～0 計算法 

目 28 従属栄養細菌 
2000 集落以下/mL 

（暫定） 
R２A 寒天培地法 

目 29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析

法 

目 30 アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L 以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法 

* 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成 

15 年 10 月 10 日付健水発第 1010001 号） 

水道法施行規則第 17 条第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法（平成

15 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 318 号） 
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参考資料３－１ 水質基準項目解説（その１）＊ 
水質基準項目 

基準値 解          説 
番号 項目名 分類 

基

01 
一般細菌 

病原 

生物 

100 集落 

以下/mL 

水や土壌といった身の回りの様々な環境中に存在して増殖する菌で、水道水

の一般的清浄度の指標です。一般細菌の検出は病原性の細菌が存在するこ

とを直接的に示すものではありません。 

基

02 
大腸菌 検出されないこと 

人や動物の腸内常在菌であり、糞便汚染の指標です。水道水中で検出され

た場合は、病原生物に汚染されている疑いがあります。 

基

03 

カドミウム及び 

その化合物 

金属 

0.003mg/L 以

下 

河川やダムの水から検出されることはまれですが、鉱山や工場等の排水から

混入する場合があります。 

基

04 

水銀及び 

その化合物 

0.0005mg/L 以

下 

河川やダムの水から検出されることはまれですが、下水や工場等の排水から

混入する場合があります。 

基

05 

セレン及び 

その化合物 
0.01mg/L 以下 

河川水にはごく微量含まれているときがあります。鉱山や工場等の排水から混

入する場合があります。 

基

06 

鉛及び 

その化合物 
0.01mg/L 以下 

水道水には含まれていませんが、水道管の家庭への引込等に鉛管が使われ

ていると検出されることがあります。また鉱山や工場等の排水から混入する場

合があります。 

基

07 

ヒ素及び 

その化合物 
0.01mg/L 以下 

河川やダムの水から検出されることはありませんが、鉱山や工場等の排水から

混入する場合があります。 

基

08 
六価クロム化合物 0.02mg/L 以下 

河川やダムの水から検出されることはありませんが、鉱山や工場等の排水から

混入する場合があります。 

令和 2 年度から水道水質基準値が強化されました。 

基

09 
亜硝酸態窒素 

無機 

物質 

0.04mg/L 以下 
窒素肥料や腐植、家庭排水などに含まれる窒素化合物が化学的、微生物学

的に酸化、還元を受けて生成します。 

基

10 

シアン化物イオン 

及び塩化シアン 
0.01mg/L 以下 

河川やダムの水から検出されることはありませんが、工場等の排水から混入す

る場合があります。 

基

11 

硝酸態窒素及び 

亜硝酸態窒素 
10mg/L 以下 

窒素肥料・家畜の糞尿や生活排水・下水に多く含まれますが、高濃度に含ま

れると乳幼児がメトヘモグロビン血症を起こす場合があります。 

基

12 

フッ素及び 

その化合物 
0.8mg/L 以下 

地質に由来するものの、自然界に広く分布しているため、河川水から微量に

検出される場合があります。適量を摂取すれば虫歯の予防に効果があるとさ

れていますが、 高濃度に含まれると斑状歯症状が現れることがあります。 

基

13 

ホウ素及び 

その化合物 
金属 1.0mg/L 以下 

鉄合金などの硬度増加材のほか、ガラス、化粧品の原料として使用されていま

す。自然由来として火山地帯の地下水、温泉からの混入があります。 

基

14 
四塩化炭素 

一般 

有機 

化学 

物質 

0.002mg/L 以

下 

フロンガスの製造原料、薫蒸殺菌剤、金属洗浄溶剤等に使われます。表流水

に排出されたものは大気中に揮散しますが、土壌汚染などにより地下水に検

出されることがあります。 

基

15 
1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

溶剤、溶剤の安定剤、人工皮革の表面処理剤等に使われます。検出される事

例は工場排水に由来するものです。 

基

16 

シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04mg/L 以下 

塩素系溶剤、化学合成品の中間体、溶剤、ラッカー等に使われます。表流水

に排出されたものは大気中に揮散し、容易に光分解されますが、土壌汚染な

どにより地下水に検出されることがあります。 

基

17 
ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

塗料剥離剤、洗浄剤、溶剤等に使われます。表流水に排出されたものは大気

中に揮散しますが、土壌汚染などにより地下水に検出されることがあります。 

基

18 
テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

ドライクリーニング溶剤、金属の脱脂洗浄剤等に使われます。地下水汚染物

質として知られています。表流水に排出されたものは大気中に揮散しますが、

土壌汚染などにより地下水に検出されることがあります。 

基

19 
トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

金属の脱脂洗浄剤、溶剤等に使われます。表流水に排出されたものは大気

中に揮散しますが、土壌汚染などにより地下水に検出されることがあります。 

基

20 

ペルフルオロ(オクタン‐

1‐スルホン酸)（PFOS）及

びペルフルオロオクタン

酸（PFOA） 

0.00005mg/L

以下 

PFOS は、半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤な

どに、PFOA は、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤などに使われてきまし

た。国内で新たに製造・輸入されることは原則ありませんが、過去に様々な形

で環境中に排出されたものが公共用水域や地下水等から検出されることがあ

ります。 

基

21 
ベンゼン 0.01mg/L 以下 

医薬品、染料、香料、合成樹脂などの原料等に使われます。表流水に排出さ

れたものは大気中に揮散し、分解されます。水中では生物分解されます。芳

香を有する溶剤です。 

＊厚生労働省「水質基準の見直しにおける検討概要」及び日本水道協会「水道用語辞典」等を参考にして作成しました。 
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参考資料３－２ 水質基準項目解説（その２）＊ 
水質基準項目 

基準値 解          説 
番号 項目名 分類 

基

22 
塩素酸 

消毒 

副生 

成物 

0.6mg/L 以下 
消毒剤で使用している次亜塩素酸ナトリウムを長期間貯蔵することでできる、

分解生成物です。 

基

23 
クロロ酢酸 0.02mg/L 以下 

原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物で

す。 

基

24 
クロロホルム 0.06mg/L 以下 

原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物で

す。 

基

25 
ジクロロ酢酸 0.03mg/L 以下 

原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物で

す。平成 27 年度から水道水質基準値が強化されました。 

基

26 
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L 以下 

原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物で

す。 

基

27 
臭素酸 0.01mg/L 以下 オゾン処理時に生成します。 

基

28 
総トリハロメタン 0.1mg/L 以下 

クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計

値が総トリハロメタンです。浄水場では、できる限り低減させるための努力を行

っています。 

基

29 
トリクロロ酢酸 0.03mg/L 以下 

原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物で

す。平成 27 年度から水道水質基準値が強化されました。 

基

30 
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L 以下 

原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物で

す。 

基

31 
ブロモホルム 0.09mg/L 以下 

原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物で

す。 

基

32 
ホルムアルデヒド 0.08mg/L 以下 

工場排水や塗料などからの溶出により河川水に混入することがあります。ま

た、浄水処理におけるオゾン処理や塩素消毒によって生成します。 

基

33 

亜鉛及び 

その化合物 

金属 

1.0mg/L 以下 

地質に由来する場合や、鉱山や工場等の排水から混入する場合等がありま

す。また亜鉛メッキ鋼管から、溶出することもあります。高濃度に含まれると、水

が白濁します。 

基

34 

アルミニウム及び 

その化合物 
0.2mg/L 以下 

地球上に広く多量に存在し、特に土壌に多く含まれています。水に溶けにくい

ので自然水中には少ないが、近年酸性雨により土壌中のアルミニウムが水源

に溶出することが心配されています。浄水場においては、ポリ塩化アルミニウム

（PAC）が凝集処理剤として使用されています。 

基

35 

鉄及び 

その化合物 
0.3mg/L 以下 

地質に由来する場合や、ダム等の水では夏場に濃度が上がることがあります。

高濃度に含まれると異臭味（金気）や、洗濯物を茶褐色に着色することがありま

す。 

基

36 

銅及び 

その化合物 
1.0mg/L 以下 

鉱山や工場等の排水から混入する場合や銅を含む農薬の流出等があります。

また給湯器等に使われている銅管から溶出することもあります。高濃度に含ま

れると水道施設や洗濯物を青色に着色することがあります。 

基

37 

ナトリウム及び 

その化合物 
味覚 200mg/L 以下 

工場排水や海水、または消毒用の塩素剤に由来する場合があります。高濃度

に含まれると水がまずくなります。 

基

38 

マンガン及び 

その化合物 
色 0.05mg/L 以下 

河川、ダム等の底層水の溶存酸素が少なくなると底質から溶出してくることが

あります。高濃度に含まれると水が黒くなることがあります。 

基

39 
塩化物イオン 

味覚 

200mg/L 以下 
地質に由来する場合や、海水、下水、工場・家庭の排水、し尿の混入などがあ

ります。高濃度に含まれると水がまずく（塩辛く）なります。 

基

40 

カルシウム、マグネシウム等 

（硬度） 
300mg/L 以下 

主に地質に由来します。硬度とは、カルシウムとマグネシウムの合計量を炭酸

カルシウムの値として換算したものです。 硬度は水の味を大きく左右する成分

です。適度に含まれていればおいしい水になりますが、低すぎると、こくのない

味がし、高すぎると、しつこい味になります。 

＊厚生労働省「水質基準の見直しにおける検討概要」及び日本水道協会「水道用語辞典」等を参考にして作成しました。 
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参考資料３－３ 水質基準項目解説（その３）＊ 
水質基準項目 

基準値 解          説 
番号 項目名 分類 

基

41 
蒸発残留物 味覚 500mg/L 以下 

水中に溶解または浮遊している物質の総量で、その水の一般的性状を示

す水質指標です。主にミネラルの含有量を示しています。蒸発残留物の量

が多いと苦味、渋味が増し適度に含まれていると、こくのあるまろやかな味と

なります。 

基

42 
陰イオン界面活性剤 発泡 0.2mg/L 以下 

生活排水や工場排水により混入する場合があります。高濃度に含まれると

水が泡立つ原因となります。 

基

43 
ジェオスミン 

かび臭 

物質 

0.00001mg/L 以

下 

微生物が産生するかび臭物質のひとつで、ダム、湖沼、河川等の表流水を

水源とする水道の異臭味障害原因物質として知られています。 

基

44 
2-メチルイソボルネオール 

0.00001mg/L 以

下 

微生物が産生するかび臭物質のひとつで、ダム、湖沼、河川等の表流水を

水源とする水道の異臭味障害原因物質として知られています。 

基

45 
非イオン界面活性剤 発泡 0.02mg/L 以下 

界面活性剤のうち、水溶液中でイオンにならないもので、陰イオン界面活性

剤とともに洗剤として使用されています。 

基

46 
フェノール類 におい 0.005mg/L 以下 

工場排水等の混入により、河川水から検出されることがあります。少量でも

異臭味がしますが、塩素処理を行うと、さらに微量でも臭いの原因となりま

す。 

基

47 

有機物（全有機炭素 

（TOC）の量） 
味覚 3mg/L 以下 

水中には有機物や無機物のかたちで炭素が含まれていますが、そのうちの

有機物由来の炭素を指し、水の有機物汚染の指標となります。 

基

48 
pH 値 

基礎的

性状 

5.8～8.6 

酸性・アルカリ性の液性の指標で、0 から 14 の数値で表します。７が中性

で、これより値が大きくなるほどアルカリ性が、小さくなるほど酸性が強くなり

ます。 

基

49 
味 異常でないこと 

水の味は、地質または生活排水、工場排水、海水、化学薬品等の混入や藻

類等の繁殖に起因します。 

基

50 
臭気 異常でないこと 

水の臭気（におい）は、化学物質、油、生活排水、工場排水などの混入や藻

類の繁殖に起因します。 

基

51 
色度 5 度以下 

水についている色の程度を示します。鉄・マンガン等や有機物等が高濃度

に含まれていると高くなることがあります。基準値以下なら、ほとんど無色で

す。 

基

52 
濁度 2 度以下 水の濁りの程度を示します。基準値以下なら、ほとんど透明です。 

＊厚生労働省「水質基準の見直しにおける検討概要」及び日本水道協会「水道用語辞典」等を参考にして作成しました。 


